
G120Datenaustauschmit Telegramm 1

Foerderer2
192.168.111.102

Haupt-Sollwert (NSOLL_A)
(AW1022)

-16384 ... 0 ... +16384

negativer Sollwert = Drehrichtung links
positiver Sollwert = Drehrichtung rechts

Haupt-Istwert (NIST_A)
(EW1022)

-16384 ... 0 ... +16384

negativer Sollwert = Drehrichtung links

30.08.2020

positiver Sollwert = Drehrichtung rechts

Steuerwort (STW)
AW1010

Foerderer1
192.168.111.101

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
AB1011AB1010

EIN /AUS1
STW.%X0 (A1011.0)Reversieren

STW.%X11 (A1010.3)

Störungs-Quittierung
STW.%X7 (A1011.7)

X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8

Statuswort (ZSW)
EW1010

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8

EB1011EB1010

Störung aktiv
ZSW.%X3 (E1011.3)

Steuerwort (STW)
AW1020

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
AB1021AB1020

EIN /AUS1
STW.%X0 (A1021.0)Reversieren

STW.%X11 (A1020.3)

Störungs-Quittierung
STW.%X7 (A1021.7)

X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8

Statuswort (ZSW)
EW1020

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8

EB1021EB1020

Störung aktiv
ZSW.%X3 (E1021.3)

Haupt-Sollwert (NSOLL_A)
(AW1012)

-16384 ... 0 ... +16384

negativer Sollwert = Drehrichtung links
positiver Sollwert = Drehrichtung rechts

Haupt-Istwert (NIST_A)
(EW1012)

-16384 ... 0 ... +16384

negativer Sollwert = Drehrichtung links
positiver Sollwert = Drehrichtung rechts

A1010..1013
E1010..1013

A1020..1023
E1020..1023


