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TIA Portal Optionen 

TIA User Management Component:  

Projektübergreifende Pflege 

von Benutzer/Benutzergruppen 

TIA Portal – Highlights von TIA Portal V15 

STEP 7 Safety: F-Array’s lesend, 

Überlauferkennung, Handling 

Multiuser: Automatisches Markieren,  

offline Arbeiten 

OPC UA: Methodenaufruf, 

Compenion Spec’s  

ProDiag: Kriterienanalyse,  

Mengengerüste, Handling 

PLCSIM Advanced: Alarme,  

Events, Teilprozessabbilder 

Target 1500S für Simulink:  

Diverse Erweiterungen 

SiVArC: Alarme, Trend Controls,  

Template Screens 

Energy Suite: Keine PowerTags,  

S7 EE-Monitor für Maschinen 

Neu 

Systemfunktionen 
• Lokale Verwaltung von Benutzer-/ 

Benutzergruppen 

• Integration von HW-Dokumentation  

in den Hilfeviewer 

• Erweiterter Zugriff auf TIA Portal Openness 

(SCL in XML, PLC-Download) 

 

Hardwarekonfiguration 
• Unterstützung neuer Hardwarekomponenten 

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• CPU 1516T(F) 

• Automatische Hardwareerkennung  

von Profinet IO-Geräten 

WinCC – Innovationen 
• Neue SIMATIC HMI PRO-Gerätefamilie 

• Geänderte Geräteunterstützung 

• Skalierbare Vektor Grafik (SVG-Unterstützung) 

• WinCC RT Professional  Kommunikation 

• RFID Unterstützung bei Panels 

Startdrive – Innovationen 
• Unterstützung von Sinamics G130, G150,  

S150, MV und Erweiterungen zu S120 

• Zugriff auf Antriebseinstellungen über Openness 

• Startdrive Advanced:  

Safety Abnahmetest für G120 

STEP 7 – Innovationen 
• Haltepunkte für CPU S7-1500 

• Motion Control – Kinematiken  

für Handhabungsaufgaben 

• Sprachinnovationen: Referenzen 

• Erweiterte Funktionen der  

PLC-Variablentabellen 

• Lokales Projekttexthandling 

• Mathematische Funktionen für Trace 

New 
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TIA Portal – Highlights von TIA Portal V15 

Hardwarekonfiguration 
• Unterstützung neuer Hardwarekomponenten 

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• CPU 1516T(F) 

• Automatische Hardwareerkennung  

von Profinet IO-Geräten Details 

TIA Portal Optionen 

TIA User Management Component:  

Projektübergreifende Pflege 

von Benutzer/Benutzergruppen 

STEP 7 Safety: F-Array’s lesend, 

Überlauferkennung, Handling 

Multiuser: Automatisches Markieren,  

offline Arbeiten 

OPC UA: Methodenaufruf, 

Compenion Spec’s  

ProDiag: Kriterienanalyse,  

Mengengerüste, Handling 

PLCSIM Advanced: Alarme,  

Events, Teilprozessabbilder 

Target 1500S für Simulink:  

Diverse Erweiterungen 

SiVArC: Alarme, Trend Controls,  

Template Screens 

Energy Suite: Keine PowerTags,  

S7 EE-Monitor für Maschinen 

Neu 

Systemfunktionen 
• Lokale Verwaltung von Benutzer-/ 

Benutzergruppen 

• Integration von HW-Dokumentation  

in den Hilfeviewer 

• Erweiterter Zugriff auf TIA Portal Openness 

(SCL in XML, PLC-Download) 

 

WinCC – Innovationen 
• Neue SIMATIC HMI PRO-Gerätefamilie 

• Geänderte Geräteunterstützung 

• Skalierbare Vektor Grafik (SVG-Unterstützung) 

• WinCC RT Professional  Kommunikation 

• RFID Unterstützung bei Panels 

Startdrive – Innovationen 
• Unterstützung von Sinamics G130, G150,  

S150, MV und Erweiterungen zu S120 

• Zugriff auf Antriebseinstellungen über Openness 

• Startdrive Advanced:  

Safety Abnahmetest für G120 

STEP 7 – Innovationen 
• Haltepunkte für CPU S7-1500 

• Motion Control – Kinematiken  

für Handhabungsaufgaben 

• Sprachinnovationen: Referenzen 

• Erweiterte Funktionen der  

PLC-Variablentabellen 

• Lokales Projekttexthandling 

• Mathematische Funktionen für Trace 

New 
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Hardwarekonfiguration – CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP –  

Projektierung der Multifunktionalen Plattform 

Programmier-Tool 

High End CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• Performance der CPU 1518  

• Unabhängige Ablaufumgebung  

für C/C++ Code auf der CPU 

• Wiederverwendung bereits existieren- 

den technologischen Know-hows in 

C/C++ Code: Synchron und asynchron 

zum STEP 7-Programm 

• Automatische Erzeugung von SPS  

Code aus Simulink®-Modellen über  

das Target 1500S 

Einsatzgebiet 

Zusammenführen von IPC und PLC  

in einer MFP  Reduzierter Platzbedarf, 

Robustheit  
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Hypervisor 

Hardwarekonfiguration – CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP –  

Einordnung der Multifunktionalen Plattform 

Kommunikation 

Prozessdaten 

Betriebssystem 

Ethernet 

General-Purpose OS  

C/C++ Runtime 

USB/VGA Ethernet 

Embedded OS  

CPU 1505 S 

Embedded OS  

PN IRT 
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IPC, Open Controller:  

Offen für Windowsapplikationen 

• Keine Einschränkung im Betriebssystem (OS)  

bzgl. HMI, Applikationen, Treiber, … 

• Standard PC-Schnittstellen (USB, VGA, PCI, …) 

• Hardwaretausch mit Betriebssystemimage  

• Aber: Pflege und Wartung des OS  

(Microsoft Security Updates, Patches) durch OEM 

CPU 1518 MFP:  

Robust für embedded Applikationen 

• Vorkonfiguriertes Embedded Betriebssystem  

mit stabilem Programmierinterface (API) 

• Typische Controller-Schnittstellen 

• Hardwaretausch ohne Engineering 

• Siemensseitiger OS-Support inkl. Security Updates 
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Neu Neu 

Hardwarekonfiguration – Überblick SIMATIC S7-1500 –  

Die Richtige CPU für jede Anwendung 

1 Zusätzlich 50 MB Speicher für ODK-Anwendungen; 2 Bei 4 ms Servo/IPO-Takt 

Kompakt-CPUs Standard-CPUs Technologie-CPUs MFP 

CPU- 

Typen 

1511C-1 

PN 

1512C-1 

PN 

1511F-1 

PN 

1513F-1 

PN 

1515F-2 

PN 

1516F-3 

PN/DP 

1517F-3 

PN/DP 

1518F-4 

PN/DP 

1511TF-1 

PN 

1515TF-2 

PN 

1516TF-3 

PN/DP 

1517TF-3 

PN/DP 

 

1518F-4 

PN/DP 

MFP 

Schnitt-

stellen 

 

 

 

Programm/ 

Daten- 

speicher 

175 KB 

1 MB 

250 KB 

1 MB 

150/ 

225 KB 

1 MB 

300/ 

450 KB 

1,5 MB 

500/ 

750 KB 

3 MB 

1/ 

1.5 MB 

5 MB 

2/3 MB 
8 MB 

4/6 MB 

20 MB 

225/ 

225 KB 

1 MB 

750/ 

750 KB 

3 MB 

1,5/ 

1,5 MB 

5 MB 

3/3 MB 
8 MB 

4/6 MB 

20 MB 

50 MB1 

Bit-

Performance 

60 ns 48 ns 60 ns 40 ns 30 ns 10 ns 2 ns 1 ns 60 ns 30 ns 10 ns 2 ns 1 ns 

Max. Anzahl 

Verbindungen 

96 128 96 128 192 256 320 384 96 192 256 320 384 

Positionier-

achsen 

• Typisch2 

• Maximal2 
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128 
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Breite 85 mm 110 mm 35 mm 35 mm 70 mm 70 mm 175 mm 175 mm 35 mm 70 mm 175 mm 175 mm 175 mm 
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Hardwarekonfiguration – 

Hardwareerkennung von PROFINET IO-Geräten 

Hardware-Erkennung  

von PROFINET IO Geräte 

• Zeitersparnis durch automatische 

Erkennung von IO-Geräten 

• Anstatt manueller Konfiguration aus  

dem Hardware-Katalog, Einfügen  

von IO-Geräten inkl. Modulen aus  

der Anlage/Maschine in das Projekt  

per »Hardware Detection« 
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Hardwarekonfiguration 

Default-Gateway für IO-Devices getrennt vom IO Controller  

• Default-Gateway des Devices wird vom Controller 

abgeleitet: 

Voraussetzung, für das Interface der CPU (hier X1) 

kann ein Default-Gateway eingetragen werden 

• Jedes Device kann (optional) seinen eigenen Default-

Gateway im Netz projektieren. 

Default-Gateway für Devices 

Einsatzgebiet 

CPU 

 

 

Device 1 
IP:          192.168.1.2 

Router:         --- 

Vereinfachte Einbindung von Devices in Remote-

Zugriffe, z.B. für Diagnose bei Fernwartung 

Router: 192.168.1.100 

Router: 10.10.0.1 

IP X1:    192.168.0.10 

Router:         --- 

Device 1 
IP:          192.168.1.2 

Router:  192.168.1.100 

X2 

X1 

Neu: Optional getrennte 

Default-Gateway Einstellung 

IP X2:    10.10.0.10 

Router: 10.10.0.1 

Neu 

Neu 

S7-15001 S7-1200 S7-300/400/WinAC 

1 Ab FW2.5  
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Hardwarekonfiguration – »Gehe zur Gerätesicht«  

von Variablen in der PLC- Variablentabelle 

Gehe zur Gerätesicht von Tags  

aus der PLC Tag Tabelle 

Schnelles Auffinden der zur Variable 

gehörenden Hardware mit der Funktion 

»Gehe zur Gerätesicht« in der PLC-

Variablentabelle 
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Hardwarekonfiguration – 

Layoutfunktion für Netzwerk- und Topologiesicht 

Layout Funktionen für  

Netzwerk- und Toplogiesicht 

• Layout-Bereinigung durch das 

linksbündige Ausrichten aller Geräte  

per Kontextmenü (1) 

• Einfache Erweiterung des Projektes 

durch Einfügen einer Leerzeile per 

Kontextmenü (2) 

1 

2 
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Hardwarekonfiguration – 

Innovierte Alarmanzeige mit Filterfunktion 

Optimierte Alarm Display-

Bedienoberfläche mit Filterfunktion 

Schnelles Auffinden von Alarmen im  

Alarm Display durch neue Filterfunktion  

und optimierte Benutzeroberfläche 
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Hardwarekonfiguration – Konsistente Anzeige  

der HW-Identifier in den Geräteeigenschaften 

Konsistente Anzeige von  

Systemkonstanten in den  

Geräteeigenschaften 

• Alle Hardware IDs nun konsistent  

im Register »Eigenschaften«  

»Systemkonstanten« dargestellt 

• Filterung der Systemkonstanten auf  

Basis der selektierten Objekte der 

grafischen Sicht (Station, IO-Gerät, 

Schnittstelle etc.) 

Hardware identifier 
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TIA Portal – Highlights von TIA Portal V15 

STEP 7 – Innovationen 
• Haltepunkte für CPU S7-1500 

• Motion Control – Kinematiken  

für Handhabungsaufgaben 

• Sprachinnovationen: Referenzen 

• Erweiterte Funktionen der  

PLC-Variablentabellen 

• Lokales Projekttexthandling 

• Mathematische Funktionen für Trace 
Details 

TIA Portal Optionen 

TIA User Management Component:  

Projektübergreifende Pflege 

von Benutzer/Benutzergruppen 

STEP 7 Safety: F-Array’s lesend, 

Überlauferkennung, Handling 

Multiuser: Automatisches Markieren,  

offline Arbeiten 

OPC UA: Methodenaufruf, 

Compenion Spec’s  

ProDiag: Kriterienanalyse,  

Mengengerüste, Handling 

PLCSIM Advanced: Alarme,  

Events, Teilprozessabbilder 

Target 1500S für Simulink:  

Diverse Erweiterungen 

SiVArC: Alarme, Trend Controls,  

Template Screens 

Energy Suite: Keine PowerTags,  

S7 EE-Monitor für Maschinen 

Neu 

Systemfunktionen 
• Lokale Verwaltung von Benutzer-/ 

Benutzergruppen 

• Integration von HW-Dokumentation  

in den Hilfeviewer 

• Erweiterter Zugriff auf TIA Portal Openness 

(SCL in XML, PLC-Download) 

 

Hardwarekonfiguration 
• Unterstützung neuer Hardwarekomponenten 

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• CPU 1516T(F) 

• Automatische Hardwareerkennung  

von Profinet IO-Geräten 

WinCC – Innovationen 
• Neue SIMATIC HMI PRO-Gerätefamilie 

• Geänderte Geräteunterstützung 

• Skalierbare Vektor Grafik (SVG-Unterstützung) 

• WinCC RT Professional  Kommunikation 

• RFID Unterstützung bei Panels 

Startdrive – Innovationen 
• Unterstützung von Sinamics G130, G150,  

S150, MV und Erweiterungen zu S120 

• Zugriff auf Antriebseinstellungen über Openness 

• Startdrive Advanced:  

Safety Abnahmetest für G120 

New 
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STEP 7 – Innovationen – 

Haltepunkte auf der CPU S7-1500 

Funktion 

• Setzen von Haltepunkten in SCL-/AWL-Programmen 

(auch in gemischten KOP/FUP Bausteinen möglich) 

• Maximale Anzahl aktiver Haltepunkte pro CPU 

• ≤CPU 1516/CPU 1515SP PC: 8 

• ≥CPU 1517/CPU 1507S/S7-PLCSIM: 20 

• Ab Firmwarestand V2.5 der CPU S7-1500 

Kundennutzen 

• SCL- und AWL-Programmcode mit Hilfe  

von Haltepunkten testen 

• Logische Fehler Schritt für Schritt eingrenzen 

• Einfaches und schnelles  Analysieren  

komplexer Programme im Büro vor  

der eigentlichen Inbetriebnahme  

Bei Erreichen eines Halte- 

punkts geht die CPU in  

den Betriebszustand Halt 

S7-1500 S7-1200 S7-300/400/WinAC 
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STEP 7 – Innovationen – Motion Control –  

Kinematiken für Handhabungsaufgaben 1/2 

Freie Transformations-

Schnittstelle 

AP 

  

EP   

Befehl 1 

Polynom 
Befehl 2 

• Technologieobjekt Kinematics (TO Kinematics)  

zum einfachen Verschalten von Positionierachsen  

zu einer Kinematik 

• Vordefinierte 4D Kinematiken für einfaches 

Verwenden von Standardkinematiken (SCARA, 

Portal, Knickarm, Rollenpicker, Delta Picker, 

Zylindrischer Roboter, Tripod) 

• Anwendertransformation als Funktionsbaustein  

zur Integration benutzerdefinierter Kinematiken 

• 4D Interpolation, Lineare und zirkulare Bewegung  

mit geometrischen Überschleifen inklusive Orientie- 

rungsführung (z. B. Drehung des Greifers) 

• Anhängende Bewegungsprogrammierung (Motion  

Queue) für vorlaufende Bewegungsaufbereitung  

mit Dynamikadaption 

S7-1500T1 S7-1200 S7-300/400/WinAC 

1 Ab FW2.5  
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Zonenüberwachung 

STEP 7 – Innovationen – Motion Control –  

Kinematiken für Handhabungsaufgaben 2/2 

Arbeitszone 

Sperrzone Werkzeugzone 

Flanschzone 

Meldezone 

• Verschiedene Koordinatensysteme zur Beschreibung 

der Lage von Kinematiken und Objekten im 

Arbeitsraum 

• Tool-Frame zur Berücksichtigung der Ausdehnung 

des Werkzeugs (Beschreibung der Lage des 

Werkzeugs bezogen auf den Flansch) 

• Vermeidung der Kollision von mechanischen Teilen 

der Kinematik (Flansch, Werkzeug) mit Einbauten  

im Arbeitsraum 

• Meldezonen zum Auslösen von Aktionen  

(z. B. Greifer öffnen/schließen) in Abhängigkeit  

der räumlichen Lage des Werkzeugs und/ 

oder des Flansches 
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STEP 7 – Sprachinnovationen –  

Referenzen 1/2 

S7-15001 S7-1200 S7-300/400/WinAC 

Referenzen – Zeiger auf  

Variablen gleichen Datentyps 

• REF_TO: Deklaration von Referenzen in FCs  

und FBs2 auf einen konkreten Datentyp3 

• REF(<tag>): Bildet eine Referenz auf eine Variable/ 

ein Array gleichen Datentyps. Voraussetzung: 

Referenzierte Variable liegt in einem optimierten 

Speicherbereich  

• <Reference>^ : Zugriff auf den Wert  

der referenzierten Variable 

• Zuweisungsversuch (?=): Referenz eine Variable  

vom Datentyp Variant zuweisen 

• Vergleich mit Null zur Prüfung, ob eine Referenz 

einer Variablen zugewiesen ist 

2 Erlaubte Sektionen in FCs: In, Out, Temp, Return; Erlaubte Sektionen in FBs: Temp; Array_Of Referenzen wird nicht unterstützt; 3 UDTs, SDTs, elementare Datentypen mit Ausnahme von Bools 

Referenzen deklarieren 

Referenzieren 

Dereferenzieren 

Referenz als Parameter 

übergeben  

Zuweisungversuch 

1 Ab FW2.5  



Frei verwendbar  © Siemens AG 2017 

November 2017 Seite 18 

STEP 7 – Sprachinnovationen – 

Referenzen 2/2 

Beispiel-Anwendungsfall 

• Generischer Zugriff auf  

unterschiedliche Datensätze 

• Vollsymbolischer Zugriff auf referen- 

zierte Variable ohne vorheriges 

Umkopieren auf Zwischenvariable 
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STEP 7 – Sprachinnovationen – 

Neue Anweisungen – FileReadC/FileWriteC 

FileReadC 

Funktion 

• Daten aus einer ASCII-Datei von  

der SIMATIC Memory Card lesen 

• Daten in eine ASCII-Datei auf die  

SIMATIC Memory Card schreiben  

Kundennutzen 

Komplexe Dateistrukturen werden im freien  

ASCII-Format auf der SIMATIC Memory Card 

verwendet, z. B. zum 

• Einlesen von Rezepturen, bei denen CSV  

nicht flexibel genug ist 

• Einlesen komplexer Parametrierungen  

bzw. Konfigurationsdateien  

• Ausgeben von komplexen Dateien  

zur Dokumentation 

FileWriteC S7-15001 S7-1200 S7-300/400/WinAC 
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STEP 7 – Sprachinnovationen – 

Neue Anweisungen für PID-Control 

S7-15001 S7-12002 S7-300/400/WinAC 

Funktion 

• SplitRange 

Aufteilung der Reglerstellgröße  

auf mehrere Stellglieder  

• RampFunction 

• Begrenzung der Änderungsgeschwindigkeit  

und der Grenzwerte eines Signals 

• Unterschiedliche Steigungen für positive/ 

negative/steigende/fallende Signale 

Kundennutzen 

• Aufwandreduzierung beim Programmieren  

von  Regelungen und Steuerungen 

• Einfachere Übernahme von Applikationen  

mit Modular PID Control 

Neu 

Neu 

1 Ab FW2.0 ; 2 ab FW4.2  
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STEP 7 – Sprachinnovationen – 

Neue Anweisungen – EQ_TypeOfDB (TypeOfDB in SCL) 

 

Funktion 

• Mit EQ_TypeOfDB kann der Daten- 

typ eines Datenbausteins ermittelt 

werden, der über eine DB_Any  

Variable adressiert wird 

• Die Anweisung vergleicht eine  

DB_Any Variable  

mit einem konkreten Datentyp  

(UDT, SDT, TO-Achsen) bzw. mit  

einer anderen Instanzvariablen 

Beispiel-Anwendungsfall 

Erstellung generischer Funktionen  

zur Hantierung unterschiedlicher  

DB Typen, z. B. DBs von Drehzahl  

und Positionierachsen 

AxisDB 

No: Array [1..6]  

of DB_Any 

S7-15001 S7-12002 S7-300/400/WinAC 

1 Ab FW2.0 ; 2 ab FW4.2  
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STEP 7 – Sprachinnovationen – 

Neue Anweisungen – Scatter/Gather  

S7-15001 S7-1200 S7-300/400/WinAC 

Daten für die Weiterverarbeitung  

umwandeln 

• SCATTER zerlegt Bitfolgen (Byte, Word, etc.)  

in ein Bit-Array  

• GATHER fügt ein Bit-Array  

zu einer Bitfolge zusammen 

• SCATTER_BLK/GATHER_BLK zum Zerlegen/ 

Zusammenfügen von Bitfolgen Arrays 

• Unterstützung von STRUCT und PLC-Daten- 

typen mit ausschließlich booleschen Elementen 

Beispiel-Anwendungsfall 

Steuer- und Statuswörter zerlegen, verarbeiten  

oder auch einfach zusammensetzen 

Neu 

in 

V15 

1 Ab FW2.1  
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STEP 7 – Innovationen – 

Download/Upload für PLC-Variablentabellen 

S7-1500 S7-1200 S7-300/400/WinAC 

Funktion 

• Download von PLC-Variablentabellen auf die CPU 

• Anzeige der PLC-Variablentabellen auch unter 

»Erreichbarer Teilnehmer« und auf der Memory  

Card (inkl. Öffnen) 

• Tabellen-granularer Online-Zustand 

• Upload einzelner oder aller PLC-Variablentabellen  

in der vorgegebenen Struktur 

Kundennutzen 

• Nachverfolgung von Änderungen anderer  

Teilnehmer auf der CPU 

• Schnellere Übersicht über den Online-Zustand  

der CPU 

• Verbessertes Team-Engineering auf der CPU 

Neu 

Neu 
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STEP 7 – Innovationen – 

Online/Offline-Vergleich für PLC-Variablentabellen 

S7-1500 S7-1200 S7-300/400/WinAC 

Funktion 

• Online/Offline-Vergleich auf Tabellenebene 

• Detailvergleich für einzelne PLC-Variablentabellen 

• Detailvergleich für alle Variablen 

• Auf Checksummen basierender Vergleich für 

• Variablen 

• Konstanten 

• Kommentare 

• Sprachkonfiguration 

Kundennutzen 

Vollständiger Überblick aller Online/ 

Offline Informationen 

Neu 

Neu 
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STEP 7 – Innovationen – 

Lokales Bearbeiten von Projekttexten 

S7-1500 S7-1200 S7-300/400/WinAC 

Funktion 

• Anzeige und Editieren von mehrsprachigen 

Kommentaren 

• Unterstützte Editoren 

• PLC-Variablentabelle 

• Spracheditoren 

• Datenbausteine 

• PLC-Datentypen 

• Kontextsensitive Anzeige der Texte  

• Import/Export der angezeigten Texte  

mittels .xlsx file 

Kundennutzen 

Kontextbezogenes Übersetzen von Projekttexten 

Neu 
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STEP 7 – Innovationen – 

Mathematikfunktionen für Trace 

Funktion 

• Berechnung von neuen Signalen aus den 

aufgezeichneten Signalen aufgrund  

mathematischer Formeln 

• Grundrechenarten 

• Betrag, Wurzel, Quadrat, 1/X,  Modulo 

• Integral, Differentiation 

• Diverse Filterfunktionen 

• Berechnung von Mittelwert, Effektivwert,  

Integral im Bereich der Messcursor 

Kundennutzen 

• Erzeugung nicht vorhandener Informationen 

• Nachträgliche Aufbereitung von Messungen 

• Vermessung von Signalverläufen (z. B. Mittelwert) 

Neu 

With Filter 

Without Filter 
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STEP 7 – Innovationen – PLCSIM V15 – Schieberegler  

für analoge Werte und Push Button für Boolesche Werte 

Schieberegler für analoge Werte 

Markiert man einen analogen Wert in der SIM-Tabelle, 

kann man diesen mit Hilfe eines Schiebereglers 

manipulieren 

Push-Button für Boolesche Werte 

Markiert man einen booleschen Wert in der  

SIM-Tabelle, kann man diesen mit Hilfe eines  

Push Buttons manipulieren 

Kundennutzen 

Einfache Änderung von Werten innerhalb der  

SIM-Tabelle für einen schnellen Test des STEP 7 

Anwenderprogramms 
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STEP 7 – Innovationen – 

PLCSIM V15 – Sammlung nützlicher Funktionserweiterungen 

Parallel-Installation von  

PLCSIM und PLCSIM Advanced  

PLCSIM V15 und PLCSIM Advanced V2.0 können  

auf demselben PC installiert werden. Eine gleich- 

zeitige Nutzung beider Simulations-Tools ist jedoch 

ausgeschlossen 

Visuelle Anzeige des Speichervorgangs 

Bei Klick auf »Projekt speichern« erscheint kurz ein  

sich drehendes Rad als Mauszeiger zur Anzeige des 

erfolgreichen Speichervorgangs 

Simulation von Know-How  

geschützten Bausteinen 

Know-How geschützte Bausteine einer 1500 CPU  

können mit PLCSIM V15 simuliert werden  

(1200 CPUs werden aktuell nicht unterstützt) 
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STEP 7 – Innovationen – 

Sammlung nützlicher Funktionserweiterungen 

Trace: Unterstützung von Zeitvariablen 

• Bei der Aufzeichnung 

• Als Trigger-Bedingung 

• Unterstützte Datentypen 

• TIME, LTIME 

• ToD, LToD 

• DATE, LDT 

Trace: Erweiterte Properties bei Messungen 

Alle relevanten Zeitstempel 

Trace: Cursor verschieben über Pfeiltasten 

• Präzises Positionieren auf den Messpunkten 

• Inbetriebnahme ohne Maus  

Trace: Überlagerte Messungen 

Import/Export als *. ttcbmx oder *.csv-Datei 
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STEP 7 – Innovationen – 

Sammlung nützlicher Funktionserweiterungen 

»Operand steuern« durch einfachen 

Doppelklick auf den Beobachtungswert 

• Boolsche Aktualwerte können somit sehr schnell 

getoggelt werden 

• Nicht boolsche Aktualwerte können sehr einfach  

über den »Modify-Dialog« geändert werden 

• Unterstützte Objekte:  

Globale Variablen bzw. Variablen im DB 

Boolsche Konstanten können auch  

für Anweisungen verwendet werden 

Einfaches Testen bzw. Überbrücken  

von »Strompfaden« 

Neu 
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STEP 7 – Innovationen – 

Sammlung nützlicher Funktionserweiterungen 

SCL: Erweiterung der Statuszeile 

• Felder zur Anzeige der aktuellen Cursorposition 

(Zeilen-/Spaltennummer) Doppelklick auf 

Zeilennummer öffnet das Dialogfeld »Gehe zu« 

• Anzeige des aktuellen Editiermodus (Einfügen/ 

Überschreiben). Umschaltung des aktuellen 

Editiermodus durch Doppelklick in das Anzeigefeld 

SCL: Konstanten in Aktualwertanzeige 

Die Werte von globalen/lokalen Konstanten werden 

beim Beobachten von Bausteinen mit angezeigt 

 Maximale Anzahl an Schleifendurchläufen, 

mathematischen Berechnungen oder Ausgabe  

von Fehler- und Statuswörtern sind dadurch  

leichter nachvollziehbar 
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TIA Portal – Highlights von TIA Portal V15 

WinCC – Innovationen 
• Neue SIMATIC HMI PRO-Gerätefamilie 

• Geänderte Geräteunterstützung 

• Skalierbare Vektor Grafik (SVG-Unterstützung) 

• WinCC RT Professional  Kommunikation 

• RFID Unterstützung bei Panels Details 

TIA Portal Optionen 

TIA User Management Component:  

Projektübergreifende Pflege 

von Benutzer/Benutzergruppen 

STEP 7 Safety: F-Array’s lesend, 

Überlauferkennung, Handling 

Multiuser: Automatisches Markieren,  

offline Arbeiten 

OPC UA: Methodenaufruf, 

Compenion Spec’s  

ProDiag: Kriterienanalyse,  

Mengengerüste, Handling 

PLCSIM Advanced: Alarme,  

Events, Teilprozessabbilder 

Target 1500S für Simulink:  

Diverse Erweiterungen 

SiVArC: Alarme, Trend Controls,  

Template Screens 

Energy Suite: Keine PowerTags,  

S7 EE-Monitor für Maschinen 

Neu 

Systemfunktionen 
• Lokale Verwaltung von Benutzer-/ 

Benutzergruppen 

• Integration von HW-Dokumentation  

in den Hilfeviewer 

• Erweiterter Zugriff auf TIA Portal Openness 

(SCL in XML, PLC-Download) 

 

Hardwarekonfiguration 
• Unterstützung neuer Hardwarekomponenten 

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• CPU 1516T(F) 

• Automatische Hardwareerkennung  

von Profinet IO-Geräten 

Startdrive – Innovationen 
• Unterstützung von Sinamics G130, G150,  

S150, MV und Erweiterungen zu S120 

• Zugriff auf Antriebseinstellungen über Openness 

• Startdrive Advanced:  

Safety Abnahmetest für G120 

STEP 7 – Innovationen 
• Haltepunkte für CPU S7-1500 

• Motion Control – Kinematiken  

für Handhabungsaufgaben 

• Sprachinnovationen: Referenzen 

• Erweiterte Funktionen der  

PLC-Variablentabellen 

• Lokales Projekttexthandling 

• Mathematische Funktionen für Trace 

New 
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WinCC – Innovationen – 

Bereitstellung von Images 

… bis zu WinCC V14 SP1 

DVD2 

Support Tools und OSS 

DVD1 

Installation von allen Images und Runtime  

zu allen unterstützten Bediengeräte 

… mit WinCC V15 

Um einen geringeren Installationsaufwand zu 

erreichen, wurden folgende Maßnahmen umgesetzt 

 

• Reduzierung der unterstützten Panels  

(Details auf nächster Folie)  

 

• Auswahl der Images/Runtime die installiert werden  

(Details auf nächster Folie)  

 

1 2 
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2017 

WinCC – Innovationen – 

Geänderte Geräteunterstützung 

Bediengeräte mit Image bis zu V11 müssen zur Bearbeitung mit WinCC V15 vorher hochgerüstet werden 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

V14 V15 V14 SP1 

TIA Portal 

Nur TIA Portal Panels ab Image V12 

WinAC MP 177, WinAC MP 277, WinAC MP 377 Keine Unterstützung in V15 

 OP und TP der Serie 70, Serie 170 und Serie 270 Keine Unterstützung in V15 

Multi Panels der Serie 170, Serie 270 und Serie 370  Keine Unterstützung in V15 

TIA Portal Panels mit V11 Image Keine Unterstützung in V15 

2016 
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WinCC – Innovationen – 

Bereitstellung von Panel Images  

Die Bereitstellung von Images wurde in WinCC V15 geändert 

DVD1: SIMATIC WinCC / STEP 7 Professional  

Aktuelle Panel Images für V15 (V14.1, V15.0) 

DVD3: SIMATIC WinCC Legacy Panel Images  

für V15.0 (V13.0, V13.1 und V14.0) 
1 2 

Note: In TIA Portal können die Panels konfiguriert, erstellt und simuliert werden, sogar wenn das Image/die Runtime  

nicht installiert ist. Diese sind jedoch für den Download des Geräts oder der ProSave Funktionen erforderlich 
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WinCC – Innovationen – 

SIMATIC HMI PRO Bediengeräte 

Vorteile 

• Hoher Bedienkomfort durch neue kratzfeste 

Glasfront (Single-Touch oder Multi-Touch) 

• Attraktives Design, rundum IP65-geschützt 

• Flexible Montagemöglichkeit direkt an  

der Maschine mit Standfuß oder Tragarm 

• Schnelle Inbetriebnahme durch einfachen 

Servicezugang 

• Höchste Flexibilität durch einfache Erweite-

rungsmöglichkeiten mit Extension Units 
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WinCC – Innovationen – 

SIMATIC HMI PRO Bediengeräte 

Konfiguration von Comfort PRO 

Hinzufügen des Comfort PROs zum TIA Portal 

Konfiguration der Extension Units 

• Download des HSP für die Extension Unit 

Online Support: 109749645 

• Konfiguration von PROFINET und PROFISAVE  

http://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109749645
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WinCC – Innovationen – 

User Login mit RFID Kartenleser 

SIMATIC RF1060R Lokale Benutzerverwaltung 

Kostenfreie Applikation im Online Support: 99808171 

User Login mit RFID Kartenleser, SIMATIC RF1060R für 

• SIMATIC Comfort Panels 

• SIMATIC IPC 

• SIMATIC HMI PRO Geräte 

• Ab WinCC Advanced V14 SP1 

Zentrales Benutzermanagement 

Kostenpflichtiges Premium Add-on PM-LOGON  für User Login z. 

B. mit RFID (SIMATIC RF1060R, Admitto, Omnikey)  

mit einem zentralen Benutzermanagement 

• SIMATIC Comfort Panels  

• WinCC RT Professional  und Advanced 

• WinCC V7.X und PCS 7 

 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/99808171 

https://www.siemens.de/industrysolutions/de/en/wincc/products/pm-logon/pages/default.aspx 

WinCC 

Runtime 

WinCC 

Add-on 

WinCC 

Add-on 

WinCC 

Option 

WinCC 

Option 

WinCC 

Option 

PM-

LOGON 
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WinCC – Innovationen – 

Funktionelle Verbesserungen (Grafische Elemente) 

Unterstützung des statischen SVG (Skalierbare Vektor Grafik) 

Skalierbarkeit ohne Änderung der Bildqualität 
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WinCC – Innovationen – 

Kommunikationsverbindungen bei WinCC RT Professional 

Höhere Anzahl von Verbindungen zu S7-1500/S7-1200 PLCs 

• Runtime Professional unterstützt bis zu 128 Verbindungen 

• Max. 128 S7-1500/S7-1200 können mit einer RT Professional kommunizieren  

• Max. 64 S7-300/400 können mit einer RT Professional kommunizieren 

• Konfigurationsbeispiele 

• 128x S7-1500s  

• 70x S7-1500s und 58x S7-1200s 

• 64x S7-300s und 64xS7-1500s 

• 100x S7-1500s und 28x OPC UA Clients 

… bis zu 128 PLCs 
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WinCC – Innovationen – 

Kommunikationsverbindungen bei WinCC RT Professional 

Funktionelle Erweiterung des OPC UA Client 

• Sicherheitsverbesserungen durch die Unterstützung von Berechtigungsparametern (Nutzer und Passwort)  

• Unterstützung von Array Datentypen  
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TIA Portal – Highlights von TIA Portal V15 

Startdrive – Innovationen 
• Unterstützung von Sinamics G130, G150,  

S150, MV und Erweiterungen zu S120 

• Zugriff auf Antriebseinstellungen über Openness 

• Startdrive Advanced:  

Safety Abnahmetest für G120 Details 

Systemfunktionen 
• Lokale Verwaltung von Benutzer-/ 

Benutzergruppen 

• Integration von HW-Dokumentation  

in den Hilfeviewer 

• Erweiterter Zugriff auf TIA Portal Openness 

(SCL in XML, PLC-Download) 

 

Hardwarekonfiguration 
• Unterstützung neuer Hardwarekomponenten 

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• CPU 1516T(F) 

• Automatische Hardwareerkennung  

von Profinet IO-Geräten 

WinCC – Innovationen 
• Neue SIMATIC HMI PRO-Gerätefamilie 

• Geänderte Geräteunterstützung 

• Skalierbare Vektor Grafik (SVG-Unterstützung) 

• WinCC RT Professional  Kommunikation 

• RFID Unterstützung bei Panels 

STEP 7 – Innovationen 
• Haltepunkte für CPU S7-1500 

• Motion Control – Kinematiken  

für Handhabungsaufgaben 

• Sprachinnovationen: Referenzen 

• Erweiterte Funktionen der  

PLC-Variablentabellen 

• Lokales Projekttexthandling 

• Mathematische Funktionen für Trace 

TIA Portal Optionen 

TIA User Management Component:  

Projektübergreifende Pflege 

von Benutzer/Benutzergruppen 

STEP 7 Safety: F-Array’s lesend, 

Überlauferkennung, Handling 

Multiuser: Automatisches Markieren,  

offline Arbeiten 

OPC UA: Methodenaufruf, 

Compenion Spec’s  

ProDiag: Kriterienanalyse,  

Mengengerüste, Handling 

PLCSIM Advanced: Alarme,  

Events, Teilprozessabbilder 

Target 1500S für Simulink:  

Diverse Erweiterungen 

SiVArC: Alarme, Trend Controls,  

Template Screens 

Energy Suite: Keine PowerTags,  

S7 EE-Monitor für Maschinen 

Neu 

New 
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Startdrive – 

Unterstützung von SINAMICS S120, G130, G150, S150 und MV 

Unterstützung weiterer 

Antriebsgeräte 
Unterstützung von SINAMICS G130,  

G150, S150 und MV 

Erweiterte Unterstützung  

für S120 (CU320-2) 

• Unterstützung von Chassis und Cabinet 

Modules (nicht Blocksize Modules) 

• Unterstützung von SIMOTICS Asynchron-

motoren und Fremdmotoren 

• Vektor-Regelung 

• Parametervergleich  (Online/Offline, 

gegen Werkseinstellung) 

• Quellenseitige BiCo-Verschaltung 

• Upload aus der Liste  

der erreichbaren Teilnehmer 
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Startdrive – 

Unterstützte Hardware für CU320-2 basierte Antriebsgeräte 

Thema Feature Auswirkung 

In
te

g
ra

te
d

 H
a
rd

w
a
re

 

SINAMICS Antriebe S120 Motion Control Drives und Large Drives 

G130, G150, S150, MV  

Control Unit 

(CU) 

CU320-2 • Sinamics Firmware ≥V4.8 

• Alle Sinamics Antriebe basierend auf CU320-2 

• CBE20 ausschließlich als Sinamics Link 
CU310-2 

Einspeisungen 

und Leistungsteile 

Booksize (compact) • Modulare Ein- und Mehrachssysteme inkl. Chassis/Cabinet 

• Schutzart IP20 (Schaltschrank) 

• 3AC Spannungsversorgungen 
Blocksize (e.g. PM240-2) 

Chassis/Cabinet 

Verwendbare 

SIMATIC Controller 

S7-1500/1500T/ET200SP Ausschließlich mit S7-1500/1500T/ET200SP CPU 

Open/Software Controller 

S7-1200 

S7-300 und S7-400 

Zusätzliche 

Funktionen 

SIMOTICS Alle SIMOTICS Motoren und Fremdmotoren  

(ausgenommen SIMOGEAR und Linearmotoren) 
Fremdmotoren 

Neu 

Neu 

Neu 
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Startdrive – 

Unterstützte Funktionen für CU320-2 basierte Antriebsgeräte 

Thema Feature Auswirkung 

In
te

g
ra

te
d

 F
u

n
c
ti

o
n

s
 

Regelung Servo Alle Regelungsarten (Servo, Vector und U/f) 

Vector  

SAFETY Functions Basic • STO, SS1, SBC 

• SS2, SOS, SBT, SLS, SSM, SDI, SLP, SP 
Extended 

Kommunikation PROFINET • PN mit IRT (Taktsynchrone Kommunikation) 

• Ausschließlich PROFINET 
PROFIBUS 

Telegramme PROFIdrive-Telegramme Alle Telegrammkonfigurationen 

PROFIsafe 

Siemens-Telegramme 

Telegrammerweiterung 

Zusätzliche 

Funktionen 

EPos Zentrales und dezentrales Motion Control möglich 

DCC 

Neu 
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Startdrive – 

Erweiterungen für SINAMICS G120 Familie 

Funktionen 

• Unterstützung der SINAMICS Firmware  

Version 4.7 Service Pack 9 

• Weitere Optimierung und Ausbau des 

Inbetriebnahmeassistenten 

• Konfiguration der Motorhaltebremse 

• Online abbrechen 

• CU250D-2: SSI-Gebers als Motorgeber 

• PROFINET-Namensvergabe ohne Neustart der G120 Control 

Unit auch in der Liste der erreichbaren Teilnehmer 

• Unterstützung der CU240D-2/CU250D-2  

mit Polymeric Optical Fiber (POF) 

CU320-2 based drives G120 



Frei verwendbar  © Siemens AG 2017 

November 2017 Seite 47 

Startdrive – 

Erweiterungen für SINAMICS G120 Familie 

Weitere Optimierung und Ausbau  

des Inbetriebnahmeassistenten 

• Konfiguration der Motorhaltebremse 

• Online abbrechen 

• CU250D-2: SSI-Geber als Motorgeber 

CU320-2 based drives G120 

Neu 
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Startdrive –  

Zugriff auf Antriebseinstellungen über TIA Portal Openness 

Funktion 

• Antriebsgeräte und -komponenten anlegen 

• Einstellung von ausgewählten Antriebsparametern  

(offline und online, lesen und schreiben) 

• Telegrammkonfiguration 

• Download ins Gerät (kein Upload) 

• Nutzbar für SINAMICS G120-Familie und CU320-2 basierte 

Antriebsgeräte (SINAMICS S120, G130, G150, S150 und MV) 

Kundennutzen 

 Flexible Startdrive-Erweiterbarkeit um 

kundenspezifische Anforderungen zu erfüllen 

 Integrierbar in kundenspezifische  

und automatisierte Workflows 

 Stabile Openness-Schnittstelle  

über TIA Portal Versionen hinweg 

CU320-2 based drives G120 
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Startdrive –  

Startdrive App »Edit parameters in several drives« 

Applikation 

• TIA Portal externe Applikation 

• Einfach und intuitiv zu bedienen 

• Nutzbar für SINAMICS G120-Familie und CU320-2 

basierte Antriebsgeräte (SINAMICS S120, G130, 

G150, S150 und MV) 

• Wird mit V15 zur Verfügung gestellt 

Kundennutzen 

 Effiziente Massendatenbearbeitung 

 Open Source Beispiel zur Nutzung der Openness-

Schnittstelle für Antriebseinstellungen 

CU320-2 based drives G120 
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Startdrive –  

Mathematikfunktionen für Antriebs-Trace 

Funktion 

• Berechnung von neuen Signalen aus den aufgezeich-

neten Signalen aufgrund mathematischer Formeln 

• Grundrechenarten 

• Betrag, Wurzel, Quadrat, 1/X,  Modulo 

• Integral, Differentiation 

• Diverse Filterfunktionen 

• Berechnung von Mittelwert, Effektivwert,  

Integral im Bereich der Messcursor 

Kundennutzen 

 Erzeugung nicht vorhandener Informationen 

 Nachträgliche Aufbereitung von Messungen 

 Vermessung von Signalverläufen (z. B. Mittelwert) 

CU320-2 based drives G120 

Neu 
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Startdrive – 

Lizenz für Startdrive Advanced 

Funktion 

• Einführung der Startdrive Advanced Lizenz zur Nutzung zusätzlicher  

Engineering-Funktionen mit hohem Mehrwert 

• Nur Licence Key erforderlich, keine zusätzliche Installation 

• Trial-Lizenz kostenfrei ohne Licence Key (21 Tage) 

• Funktionen in V15: Safety Abnahmetest für G120-Familie 

• Geführter Abnahmetest-Assistent für alle Safety Integrated Funktionen  

(Basic und Extended Safety) 

• Automatische und Safety-funktionsspezifische Erstellung von Traces 

• Generierung eines Abnahmeprotokolls als Excel-Datei 
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Startdrive Advanced –  

Safety Abnahmetest 

Funktion 

• Geführter Abnahmetest-Assistent für alle drive-based 

Safety Integrated Funktionen (Basic und Extended Safety) 

• Automatische und Safety-funktionsspezifische  

Erstellung von Traces 

• Generierung eines Abnahmeprotokolls als Excel-Datei 

• Neben der Integration in TIA bietet der Abnahmetest 

folgende neue Features 

• Serien-Abnahme (Ergebnistransfer auf andere Antriebe) 

• Verfügbar für G110M, G120, G120C, G120D, G120P 

Kundennutzen 

 Effiziente Durchführung und Dokumentation  

des Safety-Abnahmetests 

 Unterstützung bei der Einhaltung der Maschinenrichtlinie 

CU320-2 based drives G120 
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Startdrive Advanced – 

Safety Abnahmetest 

Schritt 1: Funktionsauswahl 
Funktionen für den Abnahmetest auswählen 

• Die im Antrieb parametrierten Safety  

Funktionen werden dargestellt 

• Die im Antrieb freigegebenen Safety  

Funktionen werden vorausgewählt 

• Der Anwender entscheidet mit der Funktions- 

auswahl, welche Funktionen getestet werden 

• Die Auswahl ist offline möglich und erfordert  

ein konsistentes Projekt 

CU320-2 based drives G120 

Neu 

Direkter Aufruf des 

Abnahmetests im 

Projektnavigator 
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Startdrive Advanced – 

Safety Abnahmetest 

Schritt 2: Testdurchführung 
Testassistent mit durchgängigem Workflow 

• Test starten (Testdurchlauf erfordert 

Online-Verbindung) 

• Safety Funktion anwählen 

• Antrieb verfahren (mit integrierter Steuer-

tafel oder über Anwenderprogramm) 

• Safety Funktion auslösen (z. B. STO)  

bzw. Grenze verletzen (z. B. SLS) 

• Ergebnis analysieren mit Trace 

• Test abschließen 

CU320-2 based drives G120 

Aufruf des Tests im 

Funktionsnavigator 
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Startdrive Advanced – 

Safety Abnahmetest 

Schritt 2: Testdurchführung 
Automatische Trace-Erstellung 

• Der Trace wird Safety funktions- 

spezifisch automatisch erstellt 

• Dient der Analyse des  Maschinen- 

verhaltens während des Tests 

CU320-2 based drives G120 
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Startdrive Advanced – 

Safety Abnahmetest 

Schritt 3: Dokumentation 

CU320-2 based drives G120 

Protokoll generieren (im Offline-Zustand) 

Protokoll generieren 

(im Offline-Zustand) 

Protokoll generieren 

(im Offline-Zustand) 
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Startdrive Advanced – 

Safety Abnahmetest 

Schritt 3: Dokumentation 

• Das Protokoll beinhaltet alle notwendigen 

Daten (Deckblatt, Testdaten, Antriebspa-

rameter, Checksummen, Unterschriften) 

• Protokoll ist bereits für die  Ablage  

an der Maschine vorbereitet 

• Das Format ist für Microsoft Excel opti-

miert (aber auch mit OpenOffice nutzbar) 

CU320-2 based drives G120 
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TIA Portal – Highlights von TIA Portal V15 

Systemfunktionen 
• Lokale Verwaltung von Benutzer-/ 

Benutzergruppen 

• Integration von HW-Dokumentation  

in den Hilfeviewer 

• Erweiterter Zugriff auf TIA Portal Openness 

(SCL in XML, PLC-Download) 

 

Details 

Hardwarekonfiguration 
• Unterstützung neuer Hardwarekomponenten 

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• CPU 1516T(F) 

• Automatische Hardwareerkennung  

von Profinet IO-Geräten 

WinCC – Innovationen 
• Neue SIMATIC HMI PRO-Gerätefamilie 

• Geänderte Geräteunterstützung 

• Skalierbare Vektor Grafik (SVG-Unterstützung) 

• WinCC RT Professional  Kommunikation 

• RFID Unterstützung bei Panels 

Startdrive – Innovationen 
• Unterstützung von Sinamics G130, G150,  

S150, MV und Erweiterungen zu S120 

• Zugriff auf Antriebseinstellungen über Openness 

• Startdrive Advanced:  

Safety Abnahmetest für G120 

STEP 7 – Innovationen 
• Haltepunkte für CPU S7-1500 

• Motion Control – Kinematiken  

für Handhabungsaufgaben 

• Sprachinnovationen: Referenzen 

• Erweiterte Funktionen der  

PLC-Variablentabellen 

• Lokales Projekttexthandling 

• Mathematische Funktionen für Trace 

TIA Portal Optionen 

TIA User Management Component:  

Projektübergreifende Pflege 

von Benutzer/Benutzergruppen 

STEP 7 Safety: F-Array’s lesend, 

Überlauferkennung, Handling 

Multiuser: Automatisches Markieren,  

offline Arbeiten 

OPC UA: Methodenaufruf, 

Compenion Spec’s  

ProDiag: Kriterienanalyse,  

Mengengerüste, Handling 

PLCSIM Advanced: Alarme,  

Events, Teilprozessabbilder 

Target 1500S für Simulink:  

Diverse Erweiterungen 

SiVArC: Alarme, Trend Controls,  

Template Screens 

Energy Suite: Keine PowerTags,  

S7 EE-Monitor für Maschinen 

Neu 

New 
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Systemfunktionen – 

Lokale Verwaltung von Benutzer-/Benutzergruppen 

Funktionen 

• Pflege von Projektbenutzern 

• Pflege von Rollen aus ES-/RT-Produktrechten 

• Zuordnung von Projektbenutzern zu Rollen 

• Gesicherte Ablage der Benutzer-/Rollendaten 

Kundennutzen 

• Pflege von Projektbenutzern nur einmal  

im Projekt, nicht vielfach produktlokal 

• Pflege von Rollen nur einmal im Projekt,  

nicht vielfach produktlokal 

• Zuordnung von Rollen zu Projektbenutzern  

im Projekt, nicht vielfach produktlokal  

• Basis für eine effiziente Administration  

von personalisierter Security 

Neu 
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Systemfunktionen – TIA Portal Openness –  

SCL in XML 

XML-Export/Import von SCL-Bausteinen 

• Schnittstelle zum Aufruf des SCL-Bausteinexports 

• XML-Darstellung in File 

• Schnittstelle zum Aufruf des XML-Imports 

Kundennutzen 

• Komplettierung: Alle Bausteine sind über XML 

maschinenverarbeitbar 

• Auch KOP/FUP Bausteine mit SCL Netzwerken  

sind nun ex-/importierbar 

• Nun möglich: XML-Vergleich von SCL-Bausteinen  

in Versionierungssystemen 

Neu #myString := ‘Hello world’; 

<Access Scope=“LiteralConstant”> 

<Constant> 

<ConstantValue>Hello world</ConstantValue> 

<ConstantTypeInformative=“true”>STRING</ConstantType> 

</Constant> 

</Access> 
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Systemfunktionen – TIA Portal Openness –  

PLC Download 

Download PLC 

• Schnittstelle zum Aufruf des PLC Downloads 

• Download auf Standard-PLC 

• Behandlung von Passwörtern 

Kundennutzen 

• Automatischer Download in Maschinen wird möglich 

• Aufbau von einfachen Tooloberflächen zum  

PLC-Download für Personen ohne TIA Portal-

Kenntnisse möglich 

• Automatisierte Eingabe von Schutzstufen-  

und Bindingpasswörtern 

Neu 
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Systemfunktionen – 

Querverweise für verwendete Anweisungen anzeigen 

Filtermöglichkeiten 

Beispiel-Usecase 

Als Anwender möchte ich die verwendeten  

Anweisungen in einer CPU herausfinden 

Workflow 

1. Userdefined Filter mit Source object »Type«  

und value »Instruction« definieren 

2. Programmbausteinordner in PNV markieren 

3. Filterergebnis zeigt ausschließlich  

verwendete Anweisungen an 

Kundennutzen 

• Schnelles Auffinden von verwendeten Anwei- 

sungen, die versioniert sind 

• Anweisungsversionen werden mit eingeblendet 

2 

3 

1 



Frei verwendbar  © Siemens AG 2017 

November 2017 Seite 63 

Systemfunktionen – Geschützte Bibliotheken –  

1/2 (Erstellung) 

Geschützte Bibliotheken – Verwendung 

Merkmale »Schreibgeschützter Bibliotheken« 

• Globale Bibliotheken können als schreibgeschützte 

Bibliotheken exportiert werden 

• Der Schreibschutz kann nicht mehr aufgehoben 

werden und es werden keine Passwörter benötigt 

• Weiteres zufügen oder entfernen von 

Bibliotheksobjekten ist nicht mehr möglich 

• Alle enthaltene Bibliotheks-Typen erhalten  

einen permanenten Schreibschutz 

• Der Schreibschutz der Bibliotheks-Typen bleibt  

auch bei der Verwendung als Typ-Instanz erhalten 

Export as protected library 
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Systemfunktionen – Geschützte Bibliotheken –  

2/2 (Verwendung geschützter Typen) 

Geschützte Typen 

Merkmale »Geschützter Bibliotheken-Typen« 

• Geschützte Typen werden beim erzeugen 

Geschützter Bibliotheken angelegt 

• Der Schreibschutz eines geschützten Bibliotheks-

Typen kann nicht mehr aufgehoben werden 

• Der Schreibschutz eines Geschützen Bibliotheks-

Typen bleibt auch bei der Verwendung als Typ-

Instanz erhalten 

• Instanzen eines schreibgeschützten Typs 

• Werden im Editor Read-Only angezeigt 

• Sind nicht editierbar 

• Können keine neue Version erhalten 

• Verfügbar für PLC und HMI-Typen 

Verwendung geschützter Typen  

aus einer geschützten Bibliothek 

Instanzen eines schreibgeschützten  

Typs sind nicht veränderbar 

Geschützte Bibliothek 
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Corporate 

settings 

Systemfunktionen –  

Integration externer Applikationen 

Funktion 

 Menüeintrag zum Ausführen von 

vordefinierten, externen 

Applikationen. 

 

 

Kundennutzen 

 Die Definition von externen 

Applikationen kann über das 

Corporate settings file verteilt 

werden. 

 

Erlaubt das Ausführen von 

externen Applikationen 

innerhalb des TIA Portals. 
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Systemfunktionen – 

Hardware-Handbücher im Informationssystem 

Funktion 

• Hardware-Handbücher integriert im 

Informationssystem 

• Einige Handbücher im TIA Portal V15 enthalten 

• Bei Bedarf weitere Handbücher  

als Support-Package verfügbar 

Kundennutzen 

Hardware-Handbücher lassen sich durchsuchen,  

filtern und als Favoriten verwenden 
Neu 
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Systemfunktionen – 

Online Kompatibilität 

Funktion 

• Alle Online-Funktionen (z. B. Baustein beobachten, 

Online/Offline Vergleich, …) direkt nach dem 

Hochrüsten des Projekts 

• Anzeige der Projektversion in der Lifelist (Details) 

• Hochrüsten der Online-CPU in Run 

• Bei Software-Änderungen 

• Nur wenn kein F-Programm vorhanden 

• Komplett-Download in RUN, da alle Bausteine 

»hochgerüstet« werden müssen 

• Voraussetzung: CPU mit STEP V14 oder neuer 

geladen. 

Kundennutzen 

• Kein Anlagenstillstand nach Projektupgrade 

• Fehlerbehebungen durch neue TIA Portal Version  

im laufenden Betrieb möglich 
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Systemfunktionen – TIA Administrator  

Funktion 

• Webbasiertes Framework für administrative  

Aufgaben im TIA-Umfeld 

• Integration von Funktionsmodulen  

für unterschiedliche Anwendungen 

• Funktionen von ALM, Software Updater1  

und Online Software Delivery integriert 

Kundennutzen 

• Gemeinsame Verwaltung von Software  

und Lizenzen in einem Werkzeug 

• Individuelle Erweiterbarkeit um weitere Funktionen 

möglich (z. B. Benutzerverwaltung mit UMC) 

• Einfache Bedienung via Webbrowser 

Neu 

1 Bisherige Tools bleiben für Übergangszeit noch bestehen 
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Systemfunktionen – TIA Administrator –  

Vergleich zu bisherigen Tools 

Lizenz Management 
Automation 

License Mgr. 
TIA Admin 

Lizenzen anzeigen (lokal/remote/OSD) 

Lizenzen transferieren (lokal/remote/OSD) 

Lizenzen remote nutzen/bereitstellen 

Lizenzen hochrüsten 

Lizenzen reparieren 

Offline Lizenz-Transfer 

Verbindung zu Zielsystemen (HMI, …) 

Lizenz-Ordner 

Lizenzen filtern/suchen 

Protokoll 

Check-out Ansicht 

MKL-Reporting an Server 

Software Management 
Automation 

License Mgr. 
TIA Admin 

Installierte Software anzeigen 

Updates prüfen/anzeigen 

Updates herunterladen 

Updates installieren 

Installierte Support Packages anzeigen 

Neue Support Packages suchen 

Support Packages herunterladen 

Support Packages installieren 

Anbindung an Siemens Update Server 

Anbindung an Corporate Server 

Automatischer Update-Check 

Aktive Benachrichtigung bei Updates 
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TIA Portal Optionen 

TIA User Management Component:  

Projektübergreifende Pflege 

von Benutzer/Benutzergruppen 

TIA Portal – Highlights von TIA Portal V15 

Neu 

STEP 7 Safety: F-Array’s lesend, 

Überlauferkennung, Handling 

Multiuser: Automatisches Markieren,  

offline Arbeiten 

OPC UA: Methodenaufruf, 

Compenion Spec’s  

ProDiag: Kriterienanalyse,  

Mengengerüste, Handling 

PLCSIM Advanced: Alarme,  

Events, Teilprozessabbilder 

Target 1500S für Simulink:  

Diverse Erweiterungen 

SiVArC: Alarme, Trend Controls,  

Template Screens 

Energy Suite: Keine PowerTags,  

S7 EE-Monitor für Maschinen 

Details 

Systemfunktionen 
• Lokale Verwaltung von Benutzer-/ 

Benutzergruppen 

• Integration von HW-Dokumentation  

in den Hilfeviewer 

• Erweiterter Zugriff auf TIA Portal Openness 

(SCL in XML, PLC-Download) 

 

Hardwarekonfiguration 
• Unterstützung neuer Hardwarekomponenten 

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• CPU 1516T(F) 

• Automatische Hardwareerkennung  

von Profinet IO-Geräten 

WinCC – Innovationen 
• Neue SIMATIC HMI PRO-Gerätefamilie 

• Geänderte Geräteunterstützung 

• Skalierbare Vektor Grafik (SVG-Unterstützung) 

• WinCC RT Professional  Kommunikation 

• RFID Unterstützung bei Panels 

Startdrive – Innovationen 
• Unterstützung von Sinamics G130, G150,  

S150, MV und Erweiterungen zu S120 

• Zugriff auf Antriebseinstellungen über Openness 

• Startdrive Advanced:  

Safety Abnahmetest für G120 

STEP 7 – Innovationen 
• Haltepunkte für CPU S7-1500 

• Motion Control – Kinematiken  

für Handhabungsaufgaben 

• Sprachinnovationen: Referenzen 

• Erweiterte Funktionen der  

PLC-Variablentabellen 

• Lokales Projekttexthandling 

• Mathematische Funktionen für Trace 

New 
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Systemfunktionen 
• Lokale Verwaltung von Benutzer-/ 

Benutzergruppen 

• Integration von HW-Dokumentation  

in den Hilfeviewer 

• Erweiterter Zugriff auf TIA Portal Openness 

(SCL in XML, PLC-Download) 

 

TIA Portal Optionen 

TIA User Management Component:  

Projektübergreifende Pflege 

von Benutzer/Benutzergruppen 

TIA Portal – Highlights von TIA Portal V15 

Neu 

STEP 7 Safety: F-Array’s lesend, 

Überlauferkennung, Handling 

Multiuser: Automatisches Markieren,  

offline Arbeiten 

OPC UA: Methodenaufruf, 

Compenion Spec’s  

ProDiag: Kriterienanalyse,  

Mengengerüste, Handling 

PLCSIM Advanced: Alarme,  

Events, Teilprozessabbilder 

Target 1500S für Simulink:  

Diverse Erweiterungen 

SiVArC: Alarme, Trend Controls,  

Template Screens 

Energy Suite: Keine PowerTags,  

S7 EE-Monitor für Maschinen 

Details 

Hardwarekonfiguration 
• Unterstützung neuer Hardwarekomponenten 

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• CPU 1516T(F) 

• Automatische Hardwareerkennung  

von Profinet IO-Geräten 

WinCC – Innovationen 
• Neue SIMATIC HMI PRO-Gerätefamilie 

• Geänderte Geräteunterstützung 

• Skalierbare Vektor Grafik (SVG-Unterstützung) 

• WinCC RT Professional  Kommunikation 

• RFID Unterstützung bei Panels 

Startdrive – Innovationen 
• Unterstützung von Sinamics G130, G150,  

S150, MV und Erweiterungen zu S120 

• Zugriff auf Antriebseinstellungen über Openness 

• Startdrive Advanced:  

Safety Abnahmetest für G120 

STEP 7 – Innovationen 
• Haltepunkte für CPU S7-1500 

• Motion Control – Kinematiken  

für Handhabungsaufgaben 

• Sprachinnovationen: Referenzen 

• Erweiterte Funktionen der  

PLC-Variablentabellen 

• Lokales Projekttexthandling 

• Mathematische Funktionen für Trace 

New 
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TIA Portal Optionen – STEP 7 Safety –  

Übersicht zu den neuen Funktionen 

Funktion 

• Fehlersichere Arrays (lesend) für Datentypen  

INT und DINT 

• Separate F-Signatur für Hardware und Software 

• Überlauferkennung (Overflow-Handling) 

• Usability Verbesserungen u. weitere Funktionen 
• Rücklesen von fehlersicheren F-FB Out-Variablen  

• Schreiben von F-FB Input Variablen entsprechend 

STEP 7 Standard  

• Startwerte von Instanz-DBs können geändert werden 

• Taktsynchroner Fail-safe OB 

• DINT  INT Konverter (S7-1200, S7-1500) 

• ABS: Absolutwert bilden (S7-1200, S7-1500) 

Kundennutzen 

Effizienzsteigerung für die Programmierung  

von fehlersicheren S7-Controllern 



Frei verwendbar  © Siemens AG 2017 

November 2017 Seite 74 

TIA Portal Optionen – STEP 7 Safety – Lesender Zugriff  

auf fehlersichere Arrays vom Datentyp INT/DINT 

Funktion 

• F-Datenbausteine unterstützen fehlersichere Arrays  

vom Datentyp INT/DINT 

• Lesender Zugriff über die fehlersicheren 

Systembausteinen RD_ARRAY_I und RD_ARRAY_DI 

• Bis zu 10.001 (0 … 10.000) Elemente pro Array 

werden unterstützt 

Neu 

Neu 

S7-1500 
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TIA Portal Optionen – STEP 7 Safety –  

Separate F-Signatur für Hardware und Software 

Funktion 

• Differenzierbarkeit zwischen Hardware-  

und Software-relevanten Änderungen 

• Dokumentation im Sicherheitsausdruck 

Neu 

S7-1200 S7-1500 
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TIA Portal Optionen – STEP 7 Safety –  

Overflow-Handling 

Funktion 

• Analog zu Standardoperationen, nutzt Failsafe den 

ENO-Ausgang (enable output) zur Signalisierung  

von Überläufen (gemäß IEC61131) 

• Folgende Anweisungen für die Datentypen INT/DINT 

werden unterstützt: ADD, SUB, MUL, DIV, NEG, ABS, 

Konverter DINT  INT 

• Die Aktivierung der Overflow-Verarbeitung erfolgt  

durch Verschaltung des ENO-Ausgangs 

S7-1200 S7-1500 

Neu 
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TIA Portal Optionen – STEP 7 Safety –  

Usability-Verbesserungen und neue Funktionen 

Usability-Verbesserungen und weitere neue Safety Funktionen 

• Rücklesen von Out-Variablen bei F-FBs ermöglicht eine vereinfachte  

Programmstruktur und eine verbesserte Übersichtlichkeit 

• Schreiben von F-FB-Input-Variablen entsprechend STEP 7 Standard/Distributed Safety 

• Startwerte von Instanz-DBs können geändert werden 

• DINT  INT Converter (S7-1200, S7-1500) 

• Neue Anweisung »ABS« – Absolutwert für INT und DINT (S7-1200, S7-1500) 

• Taktsynchroner F-OB zur Anbindung von taktsynchronen PROFIsafe-Geräten (S7-1500) 
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TIA Portal Optionen 

TIA User Management Component:  

Projektübergreifende Pflege 

von Benutzer/Benutzergruppen 

TIA Portal – Highlights von TIA Portal V15 

Neu 

STEP 7 Safety: F-Array’s lesend, 

Überlauferkennung, Handling 

Multiuser: Automatisches Markieren,  

offline Arbeiten 

OPC UA: Methodenaufruf, 

Compenion Spec’s  

ProDiag: Kriterienanalyse,  

Mengengerüste, Handling 

PLCSIM Advanced: Alarme,  

Events, Teilprozessabbilder 

Target 1500S für Simulink:  

Diverse Erweiterungen 

SiVArC: Alarme, Trend Controls,  

Template Screens 

Energy Suite: Keine PowerTags,  

S7 EE-Monitor für Maschinen 

Details 

Systemfunktionen 
• Lokale Verwaltung von Benutzer-/ 

Benutzergruppen 

• Integration von HW-Dokumentation  

in den Hilfeviewer 

• Erweiterter Zugriff auf TIA Portal Openness 

(SCL in XML, PLC-Download) 

 

Hardwarekonfiguration 
• Unterstützung neuer Hardwarekomponenten 

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• CPU 1516T(F) 

• Automatische Hardwareerkennung  

von Profinet IO-Geräten 

WinCC – Innovationen 
• Neue SIMATIC HMI PRO-Gerätefamilie 

• Geänderte Geräteunterstützung 

• Skalierbare Vektor Grafik (SVG-Unterstützung) 

• WinCC RT Professional  Kommunikation 

• RFID Unterstützung bei Panels 

Startdrive – Innovationen 
• Unterstützung von Sinamics G130, G150,  

S150, MV und Erweiterungen zu S120 

• Zugriff auf Antriebseinstellungen über Openness 

• Startdrive Advanced:  

Safety Abnahmetest für G120 

STEP 7 – Innovationen 
• Haltepunkte für CPU S7-1500 

• Motion Control – Kinematiken  

für Handhabungsaufgaben 

• Sprachinnovationen: Referenzen 

• Erweiterte Funktionen der  

PLC-Variablentabellen 

• Lokales Projekttexthandling 

• Mathematische Funktionen für Trace 

New 
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TIA Portal Optionen – Multiuser Engineering –  

Übersicht zu den neuen Funktionen 

Funktion 

• Automatisches Markieren von Multiuser-Objekten 

• Offline arbeiten mit Multiuser Engineering möglich 

• Erweiterte Check-in und Kommentar Funktionen 

• Projektserver mit erweiterter Änderungshistorie  

und Wiederherstellungsfunktionen 

Kundennutzen 

• Multiuser Engineering auch ohne aktive 

Serververbindung möglich 

• Verbesserte Usabiltiy für schnellen Überblick  

über geänderte Objekte und Konflikterkennung 

• Nachvollziehbarkeit des Projektverlaufs am Multi-

user-Server (Was wurde vom wem geändert?) 

• Meilensteine eines Projekts können kommentiert  

und gespeichert werden 

• Projekthistorie für Auswertung exportierbar 

Local project Local project Local project 

Server project 
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TIA Portal Optionen – Multiuser Server –  

Verbesserte Check-in Funktionen 

Check-in 

• Erweiterte Kommentar-Möglichkeit beim Check-in 

• Neue Filter für schnelle Konflikterkennung 

• Geänderte Objekte werden zu einem  

Check-in gespeichert  

• Export der Projekthistorie in XML  

für weitere Auswertungen 

Check-in Kommentar 

Filter für Konflikterkennung 

Anzeige der Projekthistorie 

XML-Projekthistorie 

Anzeige des Umfang und Art der Änderungen 



Frei verwendbar  © Siemens AG 2017 

November 2017 Seite 81 

TIA Portal Optionen – Multiuser Server –  

Erweiterte Projektverwaltung 

Projektverwaltung 

• Keine Beschränkung der speicherbaren 

Projektversionen im Umlaufarchiv 

• Projektversionen können archiviert werden und  

sind damit vom Umlaufarchiv ausgeschlossen 

 Projekt-Meilensteine können so markiert  

werden (IBN Start, Maschinenübergabe, 

Funktionserweiterungen, ...) 

• Rollback von gespeicherten Versionen  

(seit V14) möglich 

Serververwaltung 

• Multiuser-Server V15 unterstützt auch  

TIA Portal Projekte der V14 

• Side by Side Installation Multiuser  

Server V14 und V15 sind möglich 

• Externe Multiuser-Tools sind jetzt in  

allen TIA Portal Sprachen verfügbar 

Speicherbare Projektversionen 

Versionskommentare können  

jederzeit ergänzt werden 

Keine Beschrän-

kung beim 

Umlaufarchiv 
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TIA Portal Optionen 

TIA User Management Component:  

Projektübergreifende Pflege 

von Benutzer/Benutzergruppen 

TIA Portal – Highlights von TIA Portal V15 

Neu 

STEP 7 Safety: F-Array’s lesend, 

Überlauferkennung, Handling 

Multiuser: Automatisches Markieren,  

offline Arbeiten 

OPC UA: Methodenaufruf,  

Compenion Spec’s, 

ProDiag: Kriterienanalyse,  

Mengengerüste, Handling 

PLCSIM Advanced: Alarme,  

Events, Teilprozessabbilder 

Target 1500S für Simulink:  

Diverse Erweiterungen 

SiVArC: Alarme, Trend Controls,  

Template Screens 

Energy Suite: Keine PowerTags,  

S7 EE-Monitor für Maschinen 

Details 

Systemfunktionen 
• Lokale Verwaltung von Benutzer-/ 

Benutzergruppen 

• Integration von HW-Dokumentation  

in den Hilfeviewer 

• Erweiterter Zugriff auf TIA Portal Openness 

(SCL in XML, PLC-Download) 

 

Hardwarekonfiguration 
• Unterstützung neuer Hardwarekomponenten 

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• CPU 1516T(F) 

• Automatische Hardwareerkennung  

von Profinet IO-Geräten 

WinCC – Innovationen 
• Neue SIMATIC HMI PRO-Gerätefamilie 

• Geänderte Geräteunterstützung 

• Skalierbare Vektor Grafik (SVG-Unterstützung) 

• WinCC RT Professional  Kommunikation 

• RFID Unterstützung bei Panels 

Startdrive – Innovationen 
• Unterstützung von Sinamics G130, G150,  

S150, MV und Erweiterungen zu S120 

• Zugriff auf Antriebseinstellungen über Openness 

• Startdrive Advanced:  

Safety Abnahmetest für G120 

STEP 7 – Innovationen 
• Haltepunkte für CPU S7-1500 

• Motion Control – Kinematiken  

für Handhabungsaufgaben 

• Sprachinnovationen: Referenzen 

• Erweiterte Funktionen der  

PLC-Variablentabellen 

• Lokales Projekttexthandling 

• Mathematische Funktionen für Trace 

New 
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TIA Portal Optionen – OPC UA –  

Übersicht zu den neuen Funktionen 

Funktion 

• OPC UA Server 

• Methodenaufruf 

• Unterstützung von Companion Spezifikationen  

Kundennutzen 

• Einfacher und gesicherter Datenaustausch  

zwischen Client und Server 

• Neben den Aktualdaten und symbolischen Namen 

können auch weitere Attribute ausgetauscht werden 

• Effiziente Möglichkeit von Remote Procedure  

Calls (RPC  Aufruf einer fernen Prozedur)  

mittels Methoden 

• Erspart manuell zu erstellendes Handshaking 

• Sorgt für Datenkonsistenz 

• Companion-Spezifikationen erlauben Plug&Play  

mit standardisierten Schnittstellen 

Production 1 Production 2 

Maintenance hub 
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A 

B 

C 

TIA Portal Optionen – OPC UA –  

Server Methodenaufruf 1/2 

Klassischer Handshake OPC UA Methodencall als effizienter Ersatz 

Klassischer 

Handshake  

mit S7-Kom-

munikation 

OPC UA 

Method 

OPC UA 

Method 

Rezept 

Rezept übertragen Start 

Bereit zur Übertragung 

Rezept-Parameter A, B 

Übertragung fertig 

Rezept ok 

Rezept-Parameter A, B 

Rezept ok 
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TIA Portal Optionen – OPC UA –  

Server Methodenaufruf 2/2 

A 

B 

C 

OPC UA 

Method 

A + B  

= C 

CallRequest(a=5, b=10) 

CallResponse(c=15, Good) 

CallRequest(a=20000, b=20000) 

CallResponse(BadInvalidArgument) 
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TIA Portal Optionen – OPC UA –  

Companion-Spezifikationen 

Kostspielige Integration unterschiedlichster 

proprietärer Standards 

Plug&Play Konnektivität mit standardisierten 

Maschinen-Typ-Interfaces 

Proprietär 

Aug Sep Nov 
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TIA Portal Optionen 

TIA User Management Component:  

Projektübergreifende Pflege 

von Benutzer/Benutzergruppen 

TIA Portal – Highlights von TIA Portal V15 

Neu 

STEP 7 Safety: F-Array’s lesend, 

Überlauferkennung, Handling 

Multiuser: Automatisches Markieren,  

offline Arbeiten 

OPC UA: Methodenaufruf, 

Compenion Spec’s  

ProDiag: Kriterienanalyse,  

Mengengerüste, Handling 

PLCSIM Advanced: Alarme,  

Events, Teilprozessabbilder 

Target 1500S für Simulink:  

Diverse Erweiterungen 

SiVArC: Alarme, Trend Controls,  

Template Screens 

Energy Suite: Keine PowerTags,  

S7 EE-Monitor für Maschinen 

Details 

Systemfunktionen 
• Lokale Verwaltung von Benutzer-/ 

Benutzergruppen 

• Integration von HW-Dokumentation  

in den Hilfeviewer 

• Erweiterter Zugriff auf TIA Portal Openness 

(SCL in XML, PLC-Download) 

 

Hardwarekonfiguration 
• Unterstützung neuer Hardwarekomponenten 

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• CPU 1516T(F) 

• Automatische Hardwareerkennung  

von Profinet IO-Geräten 

WinCC – Innovationen 
• Neue SIMATIC HMI PRO-Gerätefamilie 

• Geänderte Geräteunterstützung 

• Skalierbare Vektor Grafik (SVG-Unterstützung) 

• WinCC RT Professional  Kommunikation 

• RFID Unterstützung bei Panels 

Startdrive – Innovationen 
• Unterstützung von Sinamics G130, G150,  

S150, MV und Erweiterungen zu S120 

• Zugriff auf Antriebseinstellungen über Openness 

• Startdrive Advanced:  

Safety Abnahmetest für G120 

STEP 7 – Innovationen 
• Haltepunkte für CPU S7-1500 

• Motion Control – Kinematiken  

für Handhabungsaufgaben 

• Sprachinnovationen: Referenzen 

• Erweiterte Funktionen der  

PLC-Variablentabellen 

• Lokales Projekttexthandling 

• Mathematische Funktionen für Trace 

New 
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TIA Portal Optionen – ProDiag –  

Übersicht zu den neuen Funktionen 

Funktion 

• Kriterienanalyse für ProDiag Überwachungen  

und S7-Graph 

• Ergebnis der Kriterienanalyse im Meldetext  

• Anzeige vorheriger/nachfolgender Schritt 

im HMI S7-Graph Overview Control  

• 1.000 Überwachungen pro Überwachungs- 

baustein (in V14  250) 

• Identischer Zeitstempel aller erkannter  

Ereignisse eines Zyklus 

• Schnelles Anlegen von Überwachungen  

in PLC-Variablentabelle, DB 

• Viele weitere nützliche Funktionserweiterungen 

(siehe Detailfolien)  

Kundennutzen 

Noch einfacheres Engineering von Überwachungen  

und bessere Diagnose im laufenden Betrieb  

mit SIMATIC ProDiag 

Auto 

update 

Automatic 

code generation 

Configure alarm Visualize 

Jump into 

PLC code 
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Postfix im Meldetext  … Initial value: … Light barrier 

New HMI Runtime settings 

 

 

TIA Portal Optionen – ProDiag –  

Ergebnis der Kriterienanalyse in Meldungen 

Possibilities 

• None 

• Alarm Text 

• Info Text 

Funktion 

• Das Ergebnis des »erstgestörten Operanden«  

wird auf dem HMI in der Meldung für S7-GRAPH  

und S7-ProDiag Überwachungen angehängt 

• Der Umfang der Information ist parametrierbar 

(Symbol, Symbolkommentar, Adresse, Wert) 

Neu 

Kundennutzen 

Kunde erhält in der S7-GRAPH/ProDiag-Meldung  

den erstgestörten Operanden nach einer festen Regel, 

wobei der Operand am Anfang des Netzwerkes als 

erstes berücksichtigt wird 

Aussagekräftige Meldestatistik zur  

Maschinen- und Anlagendiagnose!  
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TIA Portal Optionen – ProDiag –  

Kriterienanalyse für HMI PLC Code Viewer 

Funktion 

• Die in einem Zyklus erkannten gestörten  

Operanden werden im PLC Code Viewer  

für ProDiag Überwachungen markiert 

• Diese Funktion steht für S7-GRAPH  

seit V14 SP1 zur Verfügung 

Kundennutzen 

Wiederkehrende Fehler lassen sich leichter  

lokalisieren, da die ursächlichen Fehlerquellen 

markiert werden 

Schnelle visuelle Erkennung  

der ursächlichen Fehlerquellen 

Neu 
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TIA Portal Optionen – ProDiag – Identischer Zeitstempel  

für alle innerhalb ein CPU-Zyklus erkannter Ereignisse 

Funktion 

• In den globalen Überwachungseinstellungen  

kann eine Variable zur Aufnahme eines Zeitstempels  

(am Anfang eines CPU-Zyklus) definiert werden 

• Dieser wird bei Bedarf von allen ProDiag-Über-

wachungsbausteinen verwendet (Eigenschaft  

des ProDiag FB’s) 

Kundennutzen 

Der Anwender kann 100% nachvollziehen, welche 

Ereignisse innerhalb eines CPU-Zyklus erkannt wurden 

 Hilfreich bei der Auflösung der Fehlerursache  

bei umfangreicher Störanalyse 

Auf die Mikrosekunde genaue  

Zeitstempelung der Meldungen! 

Neu 

CentralTimeStamp 
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TIA Portal Optionen – ProDiag –  

Erweiterung des HMI S7-GRAPH Overview Control 

Zeitersparnis, schnelle Fehlerortung  

ohne weitere Bedienmaßnahmen  

Funktion 

Anzeige zusätzlicher Informationen zur schnellen 

Fehlerbehebung an einer gestörten Schrittkette 

• Vorheriger/nachfolgender Schritt 

• Mehrere parallele Schritte sind vorgeschaltet (+) 

• Mehrere parallele Schritte sind nachgeschaltet (?) 

• Anzeige Interlock     /Supervision Fehler 

• Ausgabe des erstgestörten Operanden 

Kundennutzen 

• Der Werker oder Instandhalter erhält alle 

notwendigen Informationen auf einen Blick 

• Der Einsprung in den PLC Code Viewer  

ist nur notwendig, um weitere Kriterien für  

die Weiterschaltbedingung einer Kette zu  

erhalten (tiefergehende Fehleranalyse) 

Schnelle Diagnose! 

Neu 
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TIA Portal Optionen – ProDiag –  

1.000 Überwachungen pro ProDiag Überwachungsbaustein 

Noch einfachere Hantierung  

von ProDiag für OEM‘s 

Funktion 

Gegenüber der Vorgängerversion (V1.0) lassen sich 

innerhalb eines ProDiag Überwachungsbaustein anstatt 

250 jetzt 1.000 Überwachungen gruppieren (V2.0) 

Kundennutzen 

• Kunde kann die Gruppierung der Überwachungen 

nach technologischen Gesichtspunkten noch leichter 

gestalten 

• Bei kleineren Anlagen ohne technologische 

Hierarchie können alle Überwachungen in einem 

einzigen ProDiag-Überwachungsbaustein 

zusammengefasst werden, so dass keine gesonderte 

Zuordnung ausgeführt werden muss 

Einfach! 
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TIA Portal Optionen – ProDiag –  

Multiselektion zur Definition von Überwachungen 

Zeitersparnis,  

Vermeidung von Fehlern  

Funktion 

• In der PLC Tag Table als auch im Global DB lassen 

sich eine große Anzahl von Überwachungen mit  

einer Bedienhandlung anlegen. Selbstverständlich 

auch im FB-Interface 

• Innerhalb der Selektion werden nur boolesche 

Variablen berücksichtigt. D.h. in der Mehrfach-

selektion muss man boolesche Variablen  

nicht gesondert markieren 

Kundennutzen 

Schnelle Definition von vielen Überwachungen 

Erhöhte Engineering Effizienz! 

Neu 
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TIA Portal Optionen – ProDiag –  

Sammlung nützlicher Funktionserweiterungen – HMI Anzeige 

HMI PLC Code Viewer 

Zweizeilige Darstellung der Schrittnamen und  

Transitionsnamen wie im TIA Portal (optional) 

Neu 

Neu 

S7-GRAPH: Mehrsprachige Namen 

• Mehrsprachige Projektierung der Schritt-/ 

Transitionsnamen 

• Ausgabe mehrsprachiger Namen in den Meldungen, 

PLC Code Viewer und S7-Graph Overview Control 
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1 

2 

TIA Portal Optionen – ProDiag –  

Sammlung nützlicher Funktionserweiterungen – HMI Controls 

Blinkindikator für Overview Controls 

Fehler werden leichter durch den Bediener registriert 

(Aufmerksamkeitsfaktor) 

Kriterienanalyse-Anzeige 

Anzeige aller in einem Zyklus erkannten fehlerhaften 

Operanden zu einer S7-ProDiag-/S7-GRAPH Meldung 

(in der Meldung selbst wird nur der erstgestörte 

Operand aufgeführt) 

Kriterienanalyse-Anzeige 

1 Erstgestörter Operand  Inhalt des Meldetextes 

2 Weitere im gleichen CPU-Zyklus erkannte fehlende Bedingungen 
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TIA Portal Optionen – ProDiag –  

Sammlung nützlicher Funktionserweiterungen – Export/Import 

Export/Import der Globalen Einstellungen 

Projekteinstellungen können über den Export/Import  

der globalen Einstellungen leicht synchronisiert werden 

Export/Import von ProDiag-FB Einstellungen 

Zusätzlich zum Import der Überwachungen können  

die bausteinspezifischen Einstellungen mit importiert 

werden (Export erfolgt automatisch) 

Neu 

Neu 
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TIA Portal Optionen – ProDiag –  

Sammlung nützlicher Funktionserweiterungen – Failsafe 

Überwachung von systemintegrierten 

Failsafe F-IO-FBs 

 Effizientes Engineering für die Überwachung  

von F-Signalen 

HMI PLC Code Viewer:  

Darstellung von F-Bausteinen 

• F-Bausteine können im PLC Code Viewer angezeigt 

werden. Die Darstellung erfolgt identisch zu den 

Standard-Bausteinen 

• An der gelben Kopfzeile erkennt der Anwender  

sofort, ob er einen F-Baustein analysiert 

Neu 
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TIA Portal Optionen – ProDiag –  

Sammlung nützlicher Funktionserweiterungen – Engineering 

ProDiag: Global Search 

 ProDiag wird jetzt auch in Global Search 

berücksichtigt 

Mehrsprachiges spezifisches Textfeld 

Neu 
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TIA Portal Optionen – ProDiag –  

Sammlung nützlicher Funktionserweiterungen – Engineering 

Kennzeichnung  von Überwachungen 

 Liegen mehr als eine Überwachung an einem 

booleschen Tag an, so wird dies entsprechend 

gekennzeichnet 

 Kunde kann sofort erkennen, ob er versehentlich 

mehr als eine Überwachung pro Tag definiert hat 

S7-GRAPH: Rücksetzen der erstgestörten 

Operanden über den neuen Input-Parameter 

»RESET_CRIT« im Graph Maximum  

Interface Set 

 Kunde hat die Möglichkeit, die zuletzt 

aufgezeichneten Erstwerte manuell zu löschen. 

Somit werden im HMI PLC Code Viewer keine alten 

Werte mehr angezeigt! 
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TIA Portal Optionen – ProDiag –  

Sammlung nützlicher Funktionserweiterungen – Openness 

Erzeugen eines ProDiag-FB via Openness 

 Kunde kann über die Offenheitsschnittstelle  

ProDiag Bausteine hinzufügen bzw. erzeugen 

Manuelle Vergabe der Bausteinnummern  

für ProDiag Bausteine via Openness 

 Kunde kann somit Nummernbereiche  

für seine ProDiag Bausteine über  

die Offenheitsschnittstelle festlegen 
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TIA Portal Optionen – ProDiag –  

Sammlung nützlicher Funktionserweiterungen – Openness 

Funktion 

• Die Zuordnung von Überwachungen eines User-FB’s 

zu ProDiag Überwachungsbausteinen konnte bisher 

direkt im TIA Portal oder extern über den Export/ 

Import von Excel Files (*.xlsx) ausgeführt werden 

• Ab Version 15 ist es möglich, diese Zuordnung  

auch über die Openness-Schnittstelle auszuführen 

PlcBlockGroup blockFolder = YourUtilities.GetFolder(); 

PlcSoftware instanceDB = blockFolder.Blocks.Find(“Lift_01”); 

PlcSoftware plcProdiag = blockFolder.Blocks.Find(“Conveyor”); 

instanceDB.SetAttribute(“AssignedProDiagFB”, plcProdiag.name); 
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TIA Portal Optionen 

TIA User Management Component:  

Projektübergreifende Pflege 

von Benutzer/Benutzergruppen 

TIA Portal – Highlights von TIA Portal V15 

Neu 

STEP 7 Safety: F-Array’s lesend, 

Überlauferkennung, Handling 

Multiuser: Automatisches Markieren,  

offline Arbeiten 

OPC UA: Methodenaufruf, 

Compenion Spec’s  

ProDiag: Kriterienanalyse,  

Mengengerüste, Handling 

PLCSIM Advanced: Alarme,  

Events, Teilprozessabbilder 

Target 1500S für Simulink:  

Diverse Erweiterungen 

SiVArC: Alarme, Trend Controls,  

Template Screens 

Energy Suite: Keine PowerTags,  

S7 EE-Monitor für Maschinen 

Details 

Systemfunktionen 
• Lokale Verwaltung von Benutzer-/ 

Benutzergruppen 

• Integration von HW-Dokumentation  

in den Hilfeviewer 

• Erweiterter Zugriff auf TIA Portal Openness 

(SCL in XML, PLC-Download) 

 

Hardwarekonfiguration 
• Unterstützung neuer Hardwarekomponenten 

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• CPU 1516T(F) 

• Automatische Hardwareerkennung  

von Profinet IO-Geräten 

WinCC – Innovationen 
• Neue SIMATIC HMI PRO-Gerätefamilie 

• Geänderte Geräteunterstützung 

• Skalierbare Vektor Grafik (SVG-Unterstützung) 

• WinCC RT Professional  Kommunikation 

• RFID Unterstützung bei Panels 

Startdrive – Innovationen 
• Unterstützung von Sinamics G130, G150,  

S150, MV und Erweiterungen zu S120 

• Zugriff auf Antriebseinstellungen über Openness 

• Startdrive Advanced:  

Safety Abnahmetest für G120 

STEP 7 – Innovationen 
• Haltepunkte für CPU S7-1500 

• Motion Control – Kinematiken  

für Handhabungsaufgaben 

• Sprachinnovationen: Referenzen 

• Erweiterte Funktionen der  

PLC-Variablentabellen 

• Lokales Projekttexthandling 

• Mathematische Funktionen für Trace 

New 
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TIA Portal Optionen – PLCSIM Advanced V2.0 –  

Übersicht zu den neuen Funktionen 

Funktion 

• Synchronisation von PLCSIM Advanced mit  

Co-Simulations-Tools an Teilprozessabbildern 

zyklischer OBs (z. B. Weckalarm OBs) 

• Unterstützung von azyklischen Diensten  

(RDREC/WRREC) und Alarmen  

(z. B. Prozessalarmen) 

• Im TIA Portal projektierte Prozessalarme  

können über die API ausgelesen werden 

• Einfaches Sichern und Wiedereinspielen  

der Software und Hardware-Konfiguration  

von PLCSIM Advanced Instanzen 

• Parallelinstallation von PLCSIM und  

PLCSIM Advanced auf einem PC 

• Weitere nützliche Funktionserweiterungen  

(siehe Detailfolien)  

Kundennutzen 

Wiederkehrende Fehler lassen sich leichter lokalisieren,  

da die ursächlichen Fehlerquellen markiert werden 

Digital Twin of S7-1500 
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TIA Portal Optionen – PLCSIM Advanced V2.0 –  

Synchronisation an Teilprozessabbildern 

Synchronisation an Teilprozessabbildern 

über die API von PLCSIM Advanced mit Co-

Simulations-Tools beim Aufruf zyklischer OBs 

• Durch Zuweisung eines Teilprozessabbildes  

an einen zyklischen OB (z. B. Weckalarm OB  

oder MC-Servo-OB) 

• Im Anwenderprogramm mit SFC26 (UPDAT_PI)  

und SFC27 (UPDAT_PO) oder SFC14 (DPRD_DAT) 

und SFC15 (DPWR_DAT) oder SFC126 (SYNC_PI) 

und SFC127 (SYNC_PO ) 

Kundennutzen 

Verifikation des Anwenderprogramms inkl. Zugriff  

auf ein konsistentes Abbild aktueller Prozess- 

signale beim Aufruf zyklischer OBs 

Read IOs Write IOs 

OB 1 

API 

Cyclic OB 

Co-Simulation 

Cyclic OB 

Read IOs Write IOs 
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TIA Portal Optionen – PLCSIM Advanced V2.0 –  

Unterstützung azyklischer Dienste 

Alarme und Events per API Call triggern 

• Prozessalarme (OB40) 

• Statusalarme (OB55) 

• Update-Alarme (OB56) 

• Profile-Alarme (OB57) 

• Diagnosealarme (OB82) 

• Ziehen/Stecken-Alarme (OB83) 

Kundennutzen 

Umfassende Testmöglichkeiten von spontan 

auftretendem Fehlverhalten in einer Maschine/Anlage 

Azyklische Daten austauschen 

Unterstützung von Datensatz schreiben und  

lesen über SFB52 (RDREC) SFB53 (WRREC) 

Kundennutzen 

Möglichkeit der Übertragung azyklischer Daten 

zwischen einer Co-Simulation und der PLCSIM 

Advanced API (z. B. RFID Daten) 
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TIA Portal Optionen – PLCSIM Advanced V2.0 –  

Software- und Hardware-Konfiguration sichern 

Backup from online device 

• Konsistente Sicherung der Software- und Hardware-

Konfiguration einer in PLCSIM Advanced angelegten 

CPU aus dem TIA Portal heraus 

• Anschließendes Laden der gesicherten Software-  

und Hardware-Konfiguration in einer in PLCSIM 

Advanced angelegten CPU 

Kundennutzen 

Simulationen können durch die Sicherung unterbrochen 

und nach Einspielen der Sicherung fortgesetzt werden, 

da die Sicherung remanente Aktualwerte umfasst 

 

1 

2 
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TIA Portal Optionen – PLCSIM Advanced V2.0 –  

Direkte CPU-Bedienung 

CPUs in Run/Stop versetzen 

In PLCSIM Advanced direkt eine oder mehrere CPUs  

in den Zustand Run oder Stopp setzen 

Memory Reset durchführen 

In PLCSIM Advanced direkt an einer oder  

mehreren CPUs ein Memory Reset durchführen 

Kundennutzen 

• Schnelles, intuitives Ändern des CPU-Zustands  

ohne hierfür in das TIA Portal wechseln zu müssen 

• Einfache Möglichkeit ein Memory Reset direkt  

in PLCSIM Advanced durchzuführen um so die 

Controller in einen bekannten Ausgangszustand  

zu versetzen 

Memory Reset 

Run/Stopp 

Schaltflächen 

Auswahl beider Controller und 

Klick auf den Button Run/MRES 
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TIA Portal Optionen – 

PLCSIM Advanced V2.0 – Eingabehilfen 

Erkennung bereits angelegter Controller 

Wurde ein Controller bereits in der Vergangenheit 

angelegt, so erscheint bei der Eingabe des Namens  

ein Drop-Down Menü und bietet alle bereits bekannten 

Controller (anhand vorhandener virtueller SIMATIC 

Memory Cards) zur Auswahl an 

Kundennutzen 

Einmal angelegte Controller lassen sich schnell  

wieder finden und starten ohne die komplette  

Maske ausfüllen zu müssen 

Wenn der Controller-Name 

bereits bekannt ist werden  

die darunter liegenden  

Eingabefelder (IP Adresse, 

Subnetzmaske, Default 

Gateway) ausgegraut  

und der Start Button aktiv 
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TIA Portal Optionen – PLCSIM Advanced V2.0 –  

Sammlung nützlicher Funktionserweiterungen 

Virtuelle SIMATIC Memory Card – 

Speicherpfad 

Sobald ein Controller in PLCSIM Advanced angelegt 

wird, wird auch eine virtuelle SIMATIC Memory Card 

angelegt. Der Speicherpfad dieser Memory Card  

kann frei gewählt werden 

Rechnerübergreifender Zugriff auf  

die SIMATIC Memory Card 

Auf die virtuelle SIMATIC Memory Card kann  

über API-Funktionen rechnerübergreifend  

zugegriffen werden 
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TIA Portal Optionen – PLCSIM Advanced V2.0 –  

Sammlung nützlicher Funktionserweiterungen 

Firmware 

Unterstützt werden die Firmwarestände  

FW2.5, FW2.0 und FW1.8 

Entkopplung vom Windows Scheduler 

Die Entkopplung vom Windows Scheduler führt zu einer 

höheren Performance sowie zu einer Verbesserung 

• Der Deterministik und 

• Der Simulation von Motion Tasks 

PLCSIM Advanced V2.0 

FW 2.0 

FW 2.1 

FW 2.5 

FW 1.8 

Download 

Neu 
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TIA Portal Optionen 

TIA User Management Component:  

Projektübergreifende Pflege 

von Benutzer/Benutzergruppen 

TIA Portal – Highlights von TIA Portal V15 

Neu 

STEP 7 Safety: F-Array’s lesend, 

Überlauferkennung, Handling 

Multiuser: Automatisches Markieren,  

offline Arbeiten 

OPC UA: Methodenaufruf, 

Compenion Spec’s  

ProDiag: Kriterienanalyse,  

Mengengerüste, Handling 

PLCSIM Advanced: Alarme,  

Events, Teilprozessabbilder 

Target 1500S für Simulink:  

Diverse Erweiterungen 

SiVArC: Alarme, Trend Controls,  

Template Screens 

Energy Suite: Keine PowerTags,  

S7 EE-Monitor für Maschinen 

Details 

Systemfunktionen 
• Lokale Verwaltung von Benutzer-/ 

Benutzergruppen 

• Integration von HW-Dokumentation  

in den Hilfeviewer 

• Erweiterter Zugriff auf TIA Portal Openness 

(SCL in XML, PLC-Download) 

 

Hardwarekonfiguration 
• Unterstützung neuer Hardwarekomponenten 

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• CPU 1516T(F) 

• Automatische Hardwareerkennung  

von Profinet IO-Geräten 

WinCC – Innovationen 
• Neue SIMATIC HMI PRO-Gerätefamilie 

• Geänderte Geräteunterstützung 

• Skalierbare Vektor Grafik (SVG-Unterstützung) 

• WinCC RT Professional  Kommunikation 

• RFID Unterstützung bei Panels 

Startdrive – Innovationen 
• Unterstützung von Sinamics G130, G150,  

S150, MV und Erweiterungen zu S120 

• Zugriff auf Antriebseinstellungen über Openness 

• Startdrive Advanced:  

Safety Abnahmetest für G120 

STEP 7 – Innovationen 
• Haltepunkte für CPU S7-1500 

• Motion Control – Kinematiken  

für Handhabungsaufgaben 

• Sprachinnovationen: Referenzen 

• Erweiterte Funktionen der  

PLC-Variablentabellen 

• Lokales Projekttexthandling 

• Mathematische Funktionen für Trace 
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TIA Portal Optionen – Target 1500S für Simulink V2.0 –  

Übersicht zu den neuen Funktionen 

Funktion 

• Automatischer Import der Programmbausteine  

nach STEP 7 über Openness 

• Einfacher Zugriff auf alle Modellsignale  

aus dem S7-Programm 

• Ausführen des Modells und des External  

Mode in unterschiedlichen OBs möglich 

• Trial-Version über SIOS verfügbar 

• Weitere nützliche Funktionserweiterungen  

(siehe Detailfolien)  

Kundennutzen 

• Beschleunigung des Workflows durch  

Automatisierung manueller Schritte 

• Einfachere Verifikation des Modells 

• Verbessertes Debugging mit Simulink 
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TIA Portal Optionen – Target 1500S für Simulink V2.0 –  

Import über Openness 

Funktion 

• Automatischer Import der Programmbausteine  

nach STEP 7 über Openness 

• Festlegen des Projekts und der CPU  

in den Modell-Optionen 

• Modell in Simulink und Projekt in TIA Portal  

können gleichzeitig geöffnet sein 

• Optionaler Compile nach dem Import 

Kundennutzen 

Beschleunigung des Workflows durch  

Automatisierung manueller Schritte 

TIA Portal 

Openness 
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TIA Portal Optionen – Target 1500S für Simulink V2.0 –  

Zugriff auf interne Signale 

Funktion 

• Einfacher Zugriff auf alle Modellsignale  

aus dem S7-Programm 

• Skalierbar für 

• Alle Signale mit Namen 

• Alle Signale mit Namen ohne Testpunkte 

• Nur Testpunkte 

Kundennutzen 

Verifikation des Anwenderprogramms inkl. Zugriff  

auf ein konsistentes Abbild aktueller Prozesssignale 

beim Aufruf zyklischer OBs 



Frei verwendbar  © Siemens AG 2017 

November 2017 Seite 116 

Target 1500S V2.0 

TIA Portal Optionen – Target 1500S für Simulink V2.0 –  

External Mode 

Target 1500S V1.0 Funktion 

• Ausführen des Modells und des External Mode  

in unterschiedlichen OBs möglich 

• Sicherstellung des konsistenten Datenaustauschs 

zwischen den Aufrufebenen (thread safety) 

Kundennutzen 

• Reduzierter Einfluss auf Zykluszeit  

durch External Mode 

• Aufruf des Modell im taktsynchronen OB, Handling 

des External Mode im niederprioren, zyklischen OB 

• Nutzung des Target 1500S mit External Mode  

auch für extrem zeitkritische Anwendungen 

OB 1 

Isochronous OB 

OneStep ExtMode 

PN cycle time 

OB 1 

Isochronous OB 

PN cycle time PN cycle time 

ExtMode 

OneStep OneStep 
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TIA Portal Optionen – Target 1500S für Simulink V2.0 –  

Übersicht Funktionserweiterungen 

Lizensierung 

• Floating-Lizenz für die einfach Anwendung  

mit mehreren Nutzern 

• Trial-Lizenz (21 Tage) zum Testen 

• Upgrade für V1.0 Anwender verfügbar 

Unterstützung weiterer Simulink Storage 

Classes 

• SimulinkGlobal 

• ExportedGlobal 

• ImportedExtern 

Modell-Informationen in den generierten 

Bausteinen 

• Versionen der verwendeten MATLAB Produkte 

• Informationen zu Modell- und ODK-Einstellungen 
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TIA Portal Optionen – Target 1500S für Simulink V2.0 –  

Übersicht Funktionserweiterungen 

Erweiterte Unterstützung von S-Functions 

• Noninlined S-functions 

• Inlined S-functions 

• Autogenerated S-Functions  

for Legacy or Custom Code 

Neue Anordnung der Target Optionen  

in Simulink 

• Aufteilung in drei Bereiche 

• Bessere Übersichtlichkeit und Auffindbarkeit 

Einstellbare Kommunikations-ID (Open User 

Communication) für den External Mode 

Bessere Integration bei vorhandenen  

OUC-Verbindungen 
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TIA Portal Optionen 

TIA User Management Component:  

Projektübergreifende Pflege 

von Benutzer/Benutzergruppen 

TIA Portal – Highlights von TIA Portal V15 

Neu 

STEP 7 Safety: F-Array’s lesend, 

Überlauferkennung, Handling 

Multiuser: Automatisches Markieren,  

offline Arbeiten 

OPC UA: Methodenaufruf, 

Compenion Spec’s  

ProDiag: Kriterienanalyse,  

Mengengerüste, Handling 

PLCSIM Advanced: Alarme,  

Events, Teilprozessabbilder 

Target 1500S für Simulink:  

Diverse Erweiterungen 

SiVArC: Alarme, Trend Controls,  

Template Screens 

Energy Suite: Keine PowerTags,  

S7 EE-Monitor für Maschinen 

Details 

Systemfunktionen 
• Lokale Verwaltung von Benutzer-/ 

Benutzergruppen 

• Integration von HW-Dokumentation  

in den Hilfeviewer 

• Erweiterter Zugriff auf TIA Portal Openness 

(SCL in XML, PLC-Download) 

 

Hardwarekonfiguration 
• Unterstützung neuer Hardwarekomponenten 

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• CPU 1516T(F) 

• Automatische Hardwareerkennung  

von Profinet IO-Geräten 

WinCC – Innovationen 
• Neue SIMATIC HMI PRO-Gerätefamilie 

• Geänderte Geräteunterstützung 

• Skalierbare Vektor Grafik (SVG-Unterstützung) 

• WinCC RT Professional  Kommunikation 

• RFID Unterstützung bei Panels 

Startdrive – Innovationen 
• Unterstützung von Sinamics G130, G150,  

S150, MV und Erweiterungen zu S120 

• Zugriff auf Antriebseinstellungen über Openness 

• Startdrive Advanced:  

Safety Abnahmetest für G120 

STEP 7 – Innovationen 
• Haltepunkte für CPU S7-1500 

• Motion Control – Kinematiken  

für Handhabungsaufgaben 

• Sprachinnovationen: Referenzen 

• Erweiterte Funktionen der  

PLC-Variablentabellen 

• Lokales Projekttexthandling 

• Mathematische Funktionen für Trace 

New 
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TIA Portal Optionen – Visualization Architect – 

Funktionelle Verbesserungen 

SiVArc 

Automatische Generierung von HMI 

Variablen, Screens, Screen Items  

und Textlisten, basierend auf dem 

existierenden PLC Programm 

Neu in V15 

• Generierung von Alarmen mit einem 

Alarm-Regeln-Editor: Bit und analoge 

Alarme, Klassen und Gruppen 

• Neues Bildobjekt: TrendControls F(t)  

• Template Screens für Panels und  

RT Advanced: Kopieren von der 

Bibliothek und Zuweisung zu Bildern  Visualisierung 

• Screens 

• Screen Items 

• Tags/-table 

• Textlisten 

• Alarme  

SiVArc 

Bibliothek 

• Bildbausteine 

• Bild-Templates 

• Bildobjekte 

• Textlisten 

PLC-Programm 

• Funktionsbau-

stein (FB/FC) 

• Datenbaustein  

(DB) 

Regeln 

• Bildregeln 

• Variablenregeln 

• Textlisten Regeln 

• Bibliothek Regeln 

• Alarm Regeln 
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TIA Portal Optionen – Visualization Architect –  

Funktionelle Verbesserungen 

Neu in V15 

Erstellung von Alarmen mit  

dem Alarm-Regeln-Editor 

• Bit-Meldungen 

• Analog-Meldungen 

• Meldeklassen 

• Meldegruppen 
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TIA Portal Optionen – Visualization Architect – 

Funktionelle Verbesserungen 

Neu in V15 

Neues Bildobjekt: TrendControls F(t) 

1. Konfiguration des Trends in die  

normale Eigenschaften-Seite 

2. Anschließend Konfiguration des  

Trends in den SiVArc Eigenschaften  
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TIA Portal Optionen – Visualization Architect – 

Funktionelle Verbesserungen 

Neu in V15 

Bildvorlagen für die Panels und RT 

Advanced: Kopieren von der Library  

und Zuweisung zu den Bildern 
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TIA Portal Optionen 

TIA User Management Component:  

Projektübergreifende Pflege 

von Benutzer/Benutzergruppen 

TIA Portal – Highlights von TIA Portal V15 

Neu 

STEP 7 Safety: F-Array’s lesend, 

Überlauferkennung, Handling 

Multiuser: Automatisches Markieren,  

offline Arbeiten 

OPC UA: Methodenaufruf, 

Compenion Spec’s  

ProDiag: Kriterienanalyse,  

Mengengerüste, Handling 

PLCSIM Advanced: Alarme,  

Events, Teilprozessabbilder 

Target 1500S für Simulink:  

Diverse Erweiterungen 

SiVArC: Alarme, Trend Controls,  

Template Screens 

Energy Suite: Keine PowerTags,  

S7 EE-Monitor für Maschinen 

Details 

Systemfunktionen 
• Lokale Verwaltung von Benutzer-/ 

Benutzergruppen 

• Integration von HW-Dokumentation  

in den Hilfeviewer 

• Erweiterter Zugriff auf TIA Portal Openness 

(SCL in XML, PLC-Download) 

 

Hardwarekonfiguration 
• Unterstützung neuer Hardwarekomponenten 

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• CPU 1516T(F) 

• Automatische Hardwareerkennung  

von Profinet IO-Geräten 

WinCC – Innovationen 
• Neue SIMATIC HMI PRO-Gerätefamilie 

• Geänderte Geräteunterstützung 

• Skalierbare Vektor Grafik (SVG-Unterstützung) 

• WinCC RT Professional  Kommunikation 

• RFID Unterstützung bei Panels 

Startdrive – Innovationen 
• Unterstützung von Sinamics G130, G150,  

S150, MV und Erweiterungen zu S120 

• Zugriff auf Antriebseinstellungen über Openness 

• Startdrive Advanced:  

Safety Abnahmetest für G120 

STEP 7 – Innovationen 
• Haltepunkte für CPU S7-1500 

• Motion Control – Kinematiken  

für Handhabungsaufgaben 

• Sprachinnovationen: Referenzen 

• Erweiterte Funktionen der  

PLC-Variablentabellen 

• Lokales Projekttexthandling 

• Mathematische Funktionen für Trace 

New 
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Energy Suite 

• Erfassung der Energiedaten durch PLC 

• Energie Monitoring auf HMI und SCADA 

• Einfache Konfiguration  

direkt im TIA Portal 

• Automatisch generiert  

statt programmiert 

TIA Portal Optionen – SIMATIC Energy Suite –  

Übersicht der Funktionserweiterungen 

Neu in V15 

• Keine Zählung der Energiedaten   

als WinCC PowerTags in WinCC RT 

Professional 

• S7 Energieeffizienz-Monitor  

für Maschinen: Neue S7-Anweisung  

zur Ermittlung und Bewertung der 

Energieeffizienz von Maschinen 
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TIA Portal Optionen – SIMATIC Energy Suite –  

Neu – Keine Zählung der PowerTags 

Funktion 

Visualisierung der Energiedaten  

in Energieobjekten1 erfordern keine 

zusätzlichen PowerTags in WinCC RT 

Professional 

Kundennutzen 

• Kostenreduktion 

Anzahl der PowerTags wird  

durch Energiedaten nicht erhöht 

• Vereinfachter Bestellvorgang 

• Anzahl notwendiger PowerTags  

muss nicht vorab ermittelt werden 

• Neue Messstellen führen nicht  

zu Überschreitung der PowerTag 

Lizenz 

Energiedaten  

sind von Power-

Tag-Zählung 

ausgeschlossen  

Vergleich 

1 Jedes Energieobjekt besitzt Instanz-Datenbausteine, die enthaltenen Daten sind von der Lizenzzählung ausgeschlossen  

Anzahl PowerTags je Energieobjekt 

V14 Ab V15 

bis zu 180 0 
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TIA Portal Optionen – SIMATIC Energy Suite –  

NEU – S7 EE-Monitor für Maschinen  

Funktion 

• S7-Anweisung zur produktionsbezogenen und standardisierten1 

Ermittlung von Energieverbräuchen in Maschinen 

• Zur Integration in Maschinensteuerung (S7-1200/1500)  

und Vor-Ort-Visualisierung des Effizienzstatus 

• Automatische Langzeitmessungen (z. B. Charge, Schicht) 

• Erstellt Effizienzprotokoll (.csv) zur Detailauswertung  

und Dokumentation 

Kundennutzen 

• Produktionsbezogene Energietransparenz 

Effizienzstatus der Maschine jeder Zeit im Blick 

• Einfache Integration in bestehendes S7-Programm 

Als S7-Anweisung integraler Bestandteil von STEP 7 (TIA Portal) 

• Herstellerübergreifend 

Gemäß Messvorschrift VDMA 34179  

1 Gemäß Messvorschrift VDMA 34179 (Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau) 
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TIA User Management Component:  

Projektübergreifende Pflege 

von Benutzer/Benutzergruppen 

TIA Portal – Highlights von TIA Portal V15 

Neu 

STEP 7 Safety: F-Array’s lesend, 

Überlauferkennung, Handling 

Multiuser: Automatisches Markieren,  

offline Arbeiten 

OPC UA: Methodenaufruf, 

Compenion Spec’s  

ProDiag: Kriterienanalyse,  

Mengengerüste, Handling 

PLCSIM Advanced: Alarme,  

Events, Teilprozessabbilder 

Target 1500S für Simulink:  

Diverse Erweiterungen 

SiVArC: Alarme, Trend Controls,  

Template Screens 

Energy Suite: Keine PowerTags,  

S7 EE-Monitor für Maschinen 

Details 

Systemfunktionen 
• Lokale Verwaltung von Benutzer-/ 

Benutzergruppen 

• Integration von HW-Dokumentation  

in den Hilfeviewer 

• Erweiterter Zugriff auf TIA Portal Openness 

(SCL in XML, PLC-Download) 

 

Hardwarekonfiguration 
• Unterstützung neuer Hardwarekomponenten 

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

• CPU 1516T(F) 

• Automatische Hardwareerkennung  

von Profinet IO-Geräten 

WinCC – Innovationen 
• Neue SIMATIC HMI PRO-Gerätefamilie 

• Geänderte Geräteunterstützung 

• Skalierbare Vektor Grafik (SVG-Unterstützung) 

• WinCC RT Professional  Kommunikation 

• RFID Unterstützung bei Panels 

Startdrive – Innovationen 
• Unterstützung von Sinamics G130, G150,  

S150, MV und Erweiterungen zu S120 

• Zugriff auf Antriebseinstellungen über Openness 

• Startdrive Advanced:  

Safety Abnahmetest für G120 

STEP 7 – Innovationen 
• Haltepunkte für CPU S7-1500 

• Motion Control – Kinematiken  

für Handhabungsaufgaben 

• Sprachinnovationen: Referenzen 

• Erweiterte Funktionen der  

PLC-Variablentabellen 

• Lokales Projekttexthandling 

• Mathematische Funktionen für Trace 

New 

TIA Portal Optionen 
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Benutzermanagement und Zugangskontrolle UMAC –  

Ziel und Zweck 

(Passwort) 
Benutzername 

Passwort 

»Nur berechtigte  

Benutzer  

dürfen zugreifen« 

»Jeder darf alles« 

Produkt 

Produkt 

Produkt 

Produkt 

Funktion 

Funktion 

Funktion 

Funktion 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

R
o
lle

 

R
o
lle

 

R
o
lle

 

R
o
lle

 

Sicherheit: Schutz von Industrieanlagen  

und Maschinen 

• Personalisierter Zugang 

anstatt von Passwortschutz 

• Verhinderung unberechtigter Zugriffe 

Effizienz: Zentralisiertes Management  

• ... Von Benutzern in einem oder auch mehreren Projekten  

• ... Von Rollen, die Funktionsrechte von Produkten 

zusammenfassen 

• Zuweisung von Benutzern/Gruppen auf Rollen 

• Ersetzt lokale produktbezogene Lösungen 
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Benutzermanagement und Zugangskontrolle UMAC  

mit Option UMC – Kooperationen 

TIA Portal V15 TIA Portal V15 

UMAC: »User Management and Access Control« 

• Integrierte Funktionalität im TIA Portal  

• Gestattet den personalisierten Zugriff auf TIA Portal-Projekte 

• Definition und Zuweisung von Projektbenutzern und -rollen 

UMC: User Management Component  

(Komponente für Benutzermanagement) 

• Erweiterung von UMAC durch optionale Verwendung 

• Verwaltung von Benutzern/Gruppen außerhalb von TIA Portal-Projekten 

• Erforderliche UMC-Benutzer/-Gruppen  

werden in TIA Portal-Projekte importiert 

• Diesen Benutzern/Gruppen werden Rollen zugewiesen 

• Die Anmeldedaten der UMC-Benutzer werden anschließend authentifiziert 

UMC Option Windows AD 

UMAC UMAC 

TIA Portal V15 TIA Portal V15 

UMAC UMAC 
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Benutzermanagement und Zugangskontrolle UMAC – 

Klassifizierung 

»User Management and Access Control«(UMAC) 

• Zusätzliche Sicherheitsfunktion von TIA Portal V15 

• Integraler Bestandteil jeder TIA Portal V15-Installation 

• Lässt sich in Projekten verwenden 

• Personalisierter Zugriff auf TIA Projekte/Produkte 

• Weiterentwicklung und Ergänzung des »Global Security Setting«-

Prinzips, das erstmalig in Version 12 für Netzwerkkomponenten 

Anwendung fand 

• Der nächste logische Schritt in einer mittelfristigen Entwicklung,  

die immer mehr Zugangsrechte aus der Produktebene transferiert 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument enthalten  

lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten  

Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch 

Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale  

sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. 

Alle Erzeugnisbezeichnungen können geschützte Marken oder sonstige Rechte des  

Siemens Konzerns oder Dritter enthalten, deren unbefugte Benutzung die Rechte  

der Inhaber verletzen kann. 

siemens.com/tia-portal 


