
31. Oktober 2012
Kraftsteckdosen/Licht Keller/24VDC 30Martin GlarnerVerteilung Aussenkeller

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BlattElektroschema

L1

N

/24.9
L2/24.9
L3/24.9

/24.9

L1

Steckdose Typ25
Verteilung

Licht/Steckdosen
Aussenkeller / Garage Ost

Gong UG

Stromversorung 24VDC Stützklemmen 24VDC

PEL2 L3 N

-F301
16A

N

N

2

1

4

3

6

5
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30mA

-F303
13A

N

N

2

1

I>

30mA

/102.0

/102.0

-F305

-D305
-X301

10A

/40.0 /40.0

/52.7
(E9.6)

21

22

13

14

PM 1207

SIEMENS

Stromversorung 24VDC / 2.5A
6EP 1332-1SH71

L1 MML+L+N
Input AC Output DC 24V

PE

X307
+24VDC

+ -
GND

gr

gr

vi bl

sw

sw

br

L1-F301

N-F301

/23.9
L2-F301/23.9
L3-F301/23.9

/23.9
Steckdosen Typ23
Wintergarten



04. Juni 2014
Übersicht SPS 40Martin GlarnerVerteilung Aussenkeller

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BlattElektroschema

-D401

CPU 1215C

SIEMENS

E0.0..E1.5 / A0.0..A1.1
CPU 1215C DC/DC/DC
6ES7 215-1AG31-0XB0 (Firmware 3)

00-1C-06-03-3D-D1

L+ M PE

-D404

SM 1221

SIEMENS

E12.0..E13.7
DI 16x24VDC
6ES7 221-1BH30-0XB0

PE 1M 2M

3M 4M

-D403

SM 1221

SIEMENS

E8.0..E9.7
DI 16x24VDC
6ES7 221-1BH30-0XB0

PE 1M 2M1M 2M

3M 4M

-D405

SM 1222

SIEMENS

A16.0..A17.7
DQ 16x24VDC 0,5A
6ES7 222-1BH30-0XB0

L+ PE M

-D406

SM 1222

SIEMENS

A20.0..A21.7
DQ 16x24VDC 0,5A
6ES7 222-1BH30-0XB0

L+ PE M

+24VDC
0VDC/30.8

/30.7

+24VDC

0VDC/30.8
/30.7

-D407

SM 1223

SIEMENS

E24.0..E25.7 / A24.0..A25.7
DI 16x24VDC, DQ 16x24VDC 0,5A
6ES7 223-1BL30-0XB0

L+ PE M

3L+ 3M

24VDC

L+ M

24VDC

PROFINET (LAN)
MAC ADRESS

X1 P2

00-1C-06-03-3D-D1

PROFINET (LAN)
MAC ADRESS

X1 P1

1M 2M

Verbindung zum Switch
192.168.109.200
255.255.255.0



X80
L+ M
DC24V

X1

PROFINET
(LAN)

P2P1

12. Dezember 2012
Übersicht SPS / Touch-Panel 41Martin GlarnerVerteilung Aussenkeller

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BlattElektroschema

+24VDC
0VDC/30.8

/30.7

-D411

SM 1223

SIEMENS

E28.0..E29.7 / A28.0..A29.7
DI 16x24VDC, DQ 16x24VDC 0,5A
6ES7 223-1BL30-0XB0

L+ PE M 1M 2M

40
-D413

SM 1231

SIEMENS

PEW208..PEW222
AI 8x13 Bit
6ES7 231-4HF30-0XB0

L+ M PE

X415 PE21

-A415

1 2-W415
(3x1mm2)

PE

TP700 Comfort

6AV2 124-0GC01-0AX0
C-C7F21261

00-1B-1B-26-E5-85

SD-CARD 2GB
6AV2181-8XP00-0AX0

Verbindung zum Switch
192.168.109.201
255.255.255.0

-D412

SM 1221

SIEMENS

E32.0..E33.7
DI 16x24VDC
6ES7 221-1BH30-0XB0

PE 1M 2M

3M 4M



3. Juni 2014
Küche Taster Türe zu Sitzplatz 42Martin GlarnerVerteilung Aussenkeller

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BlattElektroschema

+24VDC/37.7

E1.3
DI b .3

-D401

/44.2

/44.2

/43.0

0VDC

+24VDC

+24VDC

0VDC

0VDC

/37.8

-S421

Küche Türe
zu Wintergarten

Taster oben
links

Küche Türe
zu Wintergarten

Taster oben
rechts

Küche Türe
zu Wintergarten
Taster unten 1

Küche Türe
zu Wintergarten
Taster unten 2

Küche Türe
zu Wintergarten
Taster unten 3

Küche Türe
zu Wintergarten
Taster unten 4

Küche Türe
zu Wintergarten

Taster unten
LED 1

Küche Türe
zu Wintergarten

Taster unten
LED 2

bl-W420

bl/tü-W420

bl-W421 bl/ws-W421

bl/tü-W421

bl/ws-W420

X420 3

E0.1
DI a .1

-D401

-S422

bl/vi-W420

bl/vi-W421

X420 4

E0.2
DI a .2

-D401

-S423

or-W420

or-W421

X420 5

E0.3
DI a .3

-D401

-S424

or/ws-W420

or/ws-W421

X420 6

E0.4
DI a .4

-D401

-S425

or/tü-W420

or/tü-W421

X420 7

E0.5
DI a .5

-D401

-S426

or/vi-W420

or/vi-W421

X420 8

X420 1 X420 2

A0.0
DQ a .0

-D401

-H427 -H428

gn-W420

gn-W421

X420 9

A0.1
DQ a .1

-D401

gn/ws-W420

gn/ws-W421

X420 10

ComT

T1 T2

ComL

L1 L2T3 T4

(10x4x0,5)



12. Dezember 2012
Küche Taster Türe zu Sitzplatz 43Martin GlarnerVerteilung Aussenkeller

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BlattElektroschema

A0.2
DQ a .2

-D401

/42.9

Küche Türe
zu Wintergarten

Taster unten
LED 3

Küche Türe
zu Wintergarten

Taster unten
LED 4

A0.3
DQ a .3

-D401

-H431 -H432

gn/tü-W420

gn/tü-W421

X420 11

gn/vi-W420

gn/vi-W421

X420 12

br-W420

br-W421

X420 13

br/ws-W420

br/ws-W421

X420 14

br/tü-W420

br/tü-W421

X420 15

br/vi-W420

br/vi-W421 gr-W421 gr/ws-W421

X420 16

0VDC

L3 L4



21. Oktober 2012
Ausgänge Wintergarten 53Martin GlarnerVerteilung Aussenkeller

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BlattElektroschema

0VDC/UG

Wintergarten
Bodenheizung

Bereich Süd/Ost
1943W

/37.8

Wintergarten
Bodenheizung

Bereich Süd/West
1943W

Wintergarten
Bodenheizung
Bereich Nord

1230W

Wintergarten
Infrarotheizung

Decke
(Reserve)

Wintergarten
Fenster Süd

Store Auf

-K535 A1+

A2-

13
/104.1

14

13 14

13
/104.3

14

13 14

13
/104.5

14

13 14

13
/104.7

14

13 14

Wintergarten
Fenster Süd

Store Ab

-K536 A1+

A2-

Wintergarten
Schiebetüre Süd

Store Auf

-K537 A1+

A2-

Wintergarten
Schiebetüre Süd

Store Ab

-K538 A1+

A2-

-K531 A1+

A2-

13
/22.1

14

13 14

13
/22.2

14

13 14

-K532 A1+

A2-

-K533 A1+

A2-

13
/22.5

14

13 14

-K534 A1+

A2-

13
/22.3

14

13 14

A17.6
-D405

DQ b .6

A17.7
-D405

DQ b .7

A20.0
-D406

DQ a .0

A20.1
-D406

DQ a .1

A20.2
-D406

DQ a .2

A20.3
-D406

DQ a .3

A20.4
-D406

DQ a .4

A20.5
-D406

DQ a .5

0VDC/UG /54.0



05. Mai 2013
Analoge Eingänge Wintergarten 58Martin GlarnerVerteilung Aussenkeller

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BlattElektroschema

+24VDC
0VDC

/37.7
/37.8

AI 0+

-D413

Wintergarten
Raumtemperatur

-30..70°C

bl
bl/ws
bl/vi
bl/tü

-W584

AI 0-

PEW210 (0..10V)PEW208 (0..10V)
AI 1+

-D413

Wintergarten
Raumfeuchte
0..100% rF

AI 1-

PEW212 (0..10V)
AI 2+

-D413

Wintergarten
Aussentemperatur

-30..70°C

AI 2-

PEW214 (0..10V)
AI 3+

-D413

Wintergarten
Aussenfeuchte

0..100% rF

AI 3-

+DC/AC 24V
GND 0V
HYG 0..10V
TEMP 0..10V

(1x4x0,5)

-B584

Temperatur- und
Feuchtesensor 0-10V

Aussen

Temperatur- und
Feuchtesensor 0-10V

Innen

bl
bl/ws
bl/vi
bl/tü

-W588

+DC/AC 24V
GND
HYG
TEMP

(1x4x0,5)

-B588

/59.0+24VDC

/59.00VDC

LOXONE
Temperatur- und
Feuchtesensor 0-10V Wohnraum
Art.Nr.: 200010

LOXONE
Temperatur- und
Feuchtesensor 0-10V Aussen
Art.Nr.: 200031



05. Mai 2013
Analoge Eingänge Wintergarten 59Martin GlarnerVerteilung Aussenkeller

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BlattElektroschema

+24VDC/58.9

AI 4+

-D413

Wintergarten
Bodentemperatur Ost

0..50°C

AI 4-

PEW218 (0..10V)PEW216 (0..10V)
AI 5+

-D413

Wintergarten
Bodentemperatur West

0..50°C

Wintergarten
Helligkeitssensor 0..100000 Lux

Aussen Ost

Reserve

AI 5-

PEW220 (0..10V)
AI 6+

-D413

AI 6-

PEW222 (0..10V)
AI 7+

-D413

AI 7-

bl/tü
bl
bl/ws

-W592
(1x4x0,5)

-E592

-B591

0..10V
+24V
GND

1
2
3

4
5
6

systectherm
Bodentemperatur-
sensor PT1000
Art-Nr. 1978000

-B594
systectherm
Bodentemperatur-
sensor PT1000
Art-Nr. 1978000

TRANSMETRA
Kopfmessumformer Form B

LKM 114 Pt100/1000
Output 0-10V (0..50°C)

Art.Nr.: 10142

wsrt
-W591

4
3
2
1

O
N

bl/tü
bl
bl/ws

-W595
(1x4x0,5)

-E595

0..10V
+24V
GND

1
2
3

4
5
6

TRANSMETRA
Kopfmessumformer Form B

LKM 114 Pt100/1000
Output 0-10V (0..50°C)

Art.Nr.: 10142

wsrt
-W594

0VDC/58.9

4
3
2
1

O
N

bl
bl/ws
bl/vi

-W597

+DC/AC 24V
GND
OUT

(1x4x0,5)

-B597

Helligkeitssensor 0-10V
Wintergarten Aussen Ost

LOXONE
Helligkeitssensor 0-10V
0..100000 Lux
Art.Nr.: 200032



16. Mai 2012
Küche 230V 100Martin GlarnerVerteilung Aussenkeller

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BlattElektroschema

/101.0P/F211

N/F211

P/F211

N/F211 /101.0

/21.3

/30.8 0VDC
A1.1

A1.0
/50.2

/50.1

/21.3

X1000

Verteildose
230V Küche
im Hochschrank

1-W1001

rs

-H1001

Licht Küche
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12x1,5mm2
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-K505
(A16.2)
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500W 45°C

N L

N E2 E1

1 4
2 3

X1001 1

A16.1
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/50.4

/50.3

2-W1001

hgn

-H1003
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-A1003

EVN004
500W 45°C

N L

N E2 E1

1 4
2 3

X1001 2

3-W1001

bg

-H1004

Licht Küche
Durchgang

4-W1001

or

-H1006

Licht Küche
Arbeitsplatz

X1001 3 X1001 4

13

14

13

14

-K506
(A16.3)

5-W1001

X1001 5

br sw

-H1008

Gong Küche

Phase

unten

br

rtrtrt rt



17. Oktober 2012
Küche 230V 101Martin GlarnerVerteilung Aussenkeller

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BlattElektroschema

P/F211

N/F211
/100.9

/100.9

X1000

Verteildose
230V Küche

im Hochschrank

X1001 N

hbl
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10-W1001

PE
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-X1011

9-W1001

X1001 9

8-W1001

X1001 8

7-W1001
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6-W1001

X1001 6

Steckdosen
Küche Arbeitsplatz

-X1013

Steckdose
Küche Schrank

Essen

vi vi



17. November 2012
Storen/Dachfenster 230V Wintergarten 104Martin GlarnerVerteilung Aussenkeller

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BlattElektroschema

/105.0P/F241

N/F241

P/F241

N/F241 /105.0

/24.2

/24.2

X1040

Verteildose
230V Wintergarten
Storen/Dachfenster
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14

13

14

-K535
(A20.2)

1-W1041

X1041 1
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14

-K537
(A20.4)

3-W1041

X1041 3

13

14

13

14
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(A20.5)

4-W1041

X1041 4

13

14

13

14

-K536
(A20.3)

2-W1041

X1041 2

br

rt rt rt rt

unten

br sw bl

ge
-g

r

-W1042

-X1042

-M1042

Storenmotor
Wintergarten
Fenster Süd

M

2 3 1 E

1~

4x1,5mm2

br sw bl

ge
-g

r

-W1046

-X1046

-M1046

Storenmotor
Wintergarten

Schiebetüre Süd

M

2 3 1 E
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4x1,5mm2

(12x1,5mm2)

Auf Ab Auf Ab

N
PE
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