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Nummer P15 

Bezeichnung Analyse eines TIA-Portal-Projekt 

Übungsart  praktisch   theoretisch 

Lernziele  Der Aufbau und die Qualität von fremden TIA-Portal-
Projekten soll analysiert werden. 

Schwierigkeit  leicht  mittel  schwer  

Zeitaufwand ½ bis 1 Stunde 

TIA-Portal ab V15.1  

Hardware  S7-1200 Home-Modell  S7-1500 Modell 
 TP700 Touchpanel  G120 Antrieb  
 S7-1200 Motion-Modell  

PLC-Sim  nein  ja 

Simit mit PLC-Sim 
Advanced  nein  ja 

Bemerkungen  

Ersteller Martin Glarner 

Letzte Änderung 11.05.2023  Optimierungsvorschläge senden Sie bitte an info@spshaus.ch 
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Projekt 
 
Netzansicht 

 
 
> IP-Adressen mit Auge einblenden. 
> Unten rechts, schnelles Navigieren bei grossen Projekten 
> Entspricht die Anordnung in etwa dem Aufbau der Anlage? 
> Device-Namen komplett anzeigen, wie sind diese aufgebaut? 
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> Mit der rechten Maustaste die grün/weisse-Linie einblenden.  
Welche Devices gehören zu welchem Controller? 

  
 

> Button «Verbindungen» aktivieren und falls vorhanden blau/weisse-Linie einblenden durch 
Klick auf einen Verbindungsnamen.  
Welche Verbindungen sind vorhanden? 
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Modulbezeichnungen 
 

Sind die Modulbezeichnungen sinnvoll bezeichnet? 

 
Die Bezeichnungen werden für die Anzeige von Systemdiagnosemeldungen verwendet. 
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Projektstruktur 
 

> Sind Gruppen vorhanden und wie wurden diese strukturiert? 

 
 

> Sind «Nicht gruppierte Geräte» vorhanden? 
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Projektsprachen 
 

> Welche Projektsprachen werden verwendet?

 
 
> Werden diese auch tatsächlich benötigt? 
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Projektbibliothek 
 

> Sind in den Kopiervorlagen Bausteine vorhanden? 

 
 
 
Protokolle 
 

> Sind Protokolle vorhanden mit Hinweisen zur Projektgeschichte? 
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CPU 
 
Speicherauslastung 

 
 

> Wurde die Grösse der SD-Speicherkarte eingetragen? 
> Ist min. 50% Ladespeicher vorhanden, damit im laufenden Betrieb komplett geladen 

werden kann? 
 

Belegungsplan 

 
 

> Wird der Blinktakt verwendet? 
> Werden noch weitere Merker verwendet? 
> Werden alte S5-Timer oder S5-Zähler verwendet? 
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Gerätekonfiguration – Eigenschaften  

 
 

> Wie ist der Anlauf konfiguriert? 

 
 

> Ist die Display-Sprache auf Deutsch eingestellt? 
> Sind die Zeitzone und die Sommer/Winter-Umschaltung korrekt eingestellt? 

 
 

> Adressübersicht anzeigen. 
ist ein Konzept für die Adressvergabe zu erkennen? 
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> Ist der PLC-Zugriff passwortgeschützt? 
Ist das Passwort bekannt? 
Wird nach Ablauf der Garantiezeit das Passwort vom Lieferanten bekannt gegeben? 
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PLC-Variablen  
 

> Ist die «Standard-Variablentabelle» leer oder sind Variablen darin enthalten? 
Gibt es Variablen mit der Bezeichnung «Tag_1» usw.? 

 
 

> Wie sind die Symbolnamen und Kommentare aufgebaut? 
Kann eine Verbindung vom SPS-Programm zum Elektroschema hergestellt werden? 
Ist bei analogen Signalen die Normierung dokumentiert? 

 
 

> Wie sind die PLC-Variablen-Tabellen strukturiert? 
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> Gibt es Symbolnamen, welche nicht im Programm verwendet werden? 

 
Alle Variablen markieren, Querverweise mit F11 anzeigen, anschliessend den Filter «Zeige 
Objekte ohne Referenzen» anwählen. 
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Übersicht Programmbausteine  
 

> Alle Bausteine in der Übersicht «Hölle» anzeigen.

 
 
Die Anzeige «Details» kann in den Einstellungen voreingestellt werden. 

 
 

> In welchen Programmiersprachen wurden die Bausteine programmiert? 
Gibt es Bausteine, welche nicht optimiert sind? 
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> Gibt es Datenbausteine, welche unnötigerweise Speicherreserve haben? 

 
 
Der Standardwert 100 Byte für die Speicherreserve kann in den Einstellungen eingestellt 
werden. 
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HMI 
 

> Welche Imageversion wird verwendet? 

 
 

> Ist die «Standard-Variablentabelle» leer oder sind Variablen darin enthalten? 

 
 


